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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η λειτουργική σύνδεση των µηχανηµάτων και των χώρων ενός πλοίου, µεταβάλλει το πλοίο σε ζωντανό 
οργανισµό.  
Αυτό επιτυγχάνεται µε τα δίκτυα σωληνώσεων, µερικά από τα οποία  αφορούν στη λειτουργία του πλοίου και 
άλλα αφορούν  στην ασφάλειά του.  
 
Το δίκτυο είναι ένα σύνολο που αποτελείται από τα διάφορα εξαρτήµατα (φίλτρα, συνδέσµους, γωνίες, 
επιστόµια), µηχανήµατα (αντλίες) καθώς και τις απαραίτητες σωληνώσεις. 
 
Κάθε πλοίο έχει κάποια ιδιοµορφία στα δίκτυά του και αυτό είναι κάτι που αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας 
στον Ναυπηγό - Μελετητή, ο οποίος κατά τη σχεδίαση και µελέτη ακολουθεί ορισµένες διαδοχικές φάσεις, 
µε στόχο την καλλίτερη και λειτουργικότερη διευθέτηση των δικτύων σωληνώσεων. 
 
Τα δίκτυα των σωληνώσεων   εξυπηρετούν τους παρακάτω σκοπούς : 
 
1.  δίκτυα που σχετίζονται µε τον προορισµό του πλοίου (όπως για παράδειγµα τα δίκτυα φορτίου στα 

δεξαµενόπλοια) 
2.  δίκτυα που σχετίζονται µε την πρόωση (δίκτυο καυσίµου, δίκτυο ψύξεως κυρίων µηχανών κ.λ.π.) 
3.  δίκτυα που εξυπηρετούν τους επιβαίνοντες (πλήρωµα και επιβάτες) στο πλοίο (δίκτυο ποσίµου ύδατος, 

λάτρας, υγιεινής) 
4.  δίκτυα που εξυπηρετούν την ασφάλεια του πλοίου (δίκτυο πυρόσβεσης,  δίκτυο ερµατισµού κ.λ.π.) 
 
Μερικά από τα δίκτυα σωληνώσεων που υπάρχουν στα πλοία  είναι : 
 
- ∆ίκτυο κύτους (bilge),  
- έρµατος (ballast),  
- φορτίου (cargo),  
- πόσιµου νερού (freshwater),  
- υγιεινής (sanitary),  
- πυρόσβεσης (fire fighting),  
- µεταγγίσεως καυσίµου (fuel oil transfer),  
- γλυκού νερού ψύξεως (freshwater cooling),  
- λιπάνσεως (lubricating oil),  
- πεπιεσµένου αέρα (compressed air),  
- δίκτυο θέρµανσης δεξαµενών φορτίου ή/και καυσίµου (tank heating),   
- κλιµατισµού χώρων επιβατών – πληρώµατος (air conditioning passenger – crew    
  accommodation) 
- αδρανούς αερίου (inert gas) 
- υδραυλικό σύστηµα πηδαλίου (steering gear)  
- καυσίµου (fuel service line) 
- ψύξης γλυκού νερού (fresh water cooling) 
- δίκτυο κυκλοφορίας θάλασσας ( sea water circulating) 
- βοηθητικού ατµού (auxiliary steam) 
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Υπάρχουν και  ειδικά δίκτυα σε  συγκεκριµένου τύπου πλοία, όπως για παράδειγµα τα  δίκτυα ατµού στα 
ατµο-στροβιλοκίνητα πλοία : 
 

- δίκτυο ατµού :  κύριο /  βοηθητικό (main steam / auxiliary steam system (line) 
- δίκτυο ατµού αποµάστευσης (turbine bleed system) 
- τροφοδοτικού νερού (feed water) 
- αποστράγγισης / συµπυκνωµάτων (drain / condensate line) 

 
 

 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ  
 
Όταν γίνεται η εγκατάσταση των δικτύων στο πλοίο, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται ορισµένες βασικές 
αρχές. 
 

- Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται απλά και µε τάξη, ώστε να είναι εύκολη η κατασκευή, η 
συντήρηση, η λειτουργία και η πιθανή αντικατάσταση τµηµάτων του δικτύου σε τυχόν αβαρία. Και 
αυτό είναι σηµαντικό διότι πολλές φορές η συντήρηση ή και η επισκευή µέρους κάποιου δικτύου είναι 
πολύ πιθανό να χρειαστεί να γίνει σε κάποιο ταξίδι του πλοίου µακριά από το ναυπηγείο, µε µικρό 
αριθµό προσωπικού και οπωσδήποτε κάτω από χειρότερες καιρικές συνθήκες από αυτές που 
επικρατούν στο ναυπηγείο.   

 
- Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι προσιτές χωρίς να εµποδίζεται η συντήρηση άλλων µηχανηµάτων. 

Απαραίτητη είναι η καλή στήριξη των σωληνώσεων ώστε να µην κινδυνεύουν από τις ταλαντώσεις  
(δυναµική φόρτιση) καθώς και η πρόβλεψη κατάλληλων αντισταθµιστών για περιπτώσεις θερµικής 
διαστολής. 

      -  Οι σωληνώσεις που τοποθετούνται  εξωτερικά στα καταστρώµατα, πρέπει να προστατεύονται από 
κατάλληλες  προστατευτικές κατασκευές, ώστε να µην υπάρχει ο κίνδυνος να χτυπηθούν και να 
προκληθεί γενικότερη φθορά στο δίκτυο. 

 
- Οι σωληνώσεις δεν επιτρέπεται να διέρχονται µέσα από χώρους ενδιαίτησης 

 (καµπίνες επιβαινόντων, σαλόνια, τραπεζαρίες και λοιπούς χώρους ενδιαίτησης) εκτός από τα δίκτυα 
εκείνα που εξυπηρετούν αυτούς τους χώρους (όπως για παράδειγµα τα δίκτυα ζεστού - κρύου νερού, 
τα δίκτυα κλιµατισµού). 
 

     -    Επίσης δεν επιτρέπεται οι σωληνώσεις του καυσίµου να διέρχονται µέσα από δεξαµενές τροφοδοτικού 
νερού, ποσίµου νερού, δεξαµενές λιπαντικών, δεξαµενές έρµατος. Αυτό είναι δυνατό να επιτραπεί εάν 
οι συγκεκριµένες σωληνώσεις διέρχονται µέσα  από άλλες µεγαλύτερης διαµέτρου και αυτό για την 
αποφυγή  φθορών και βλαβών σε περίπτωση διαρροής. Στις δεξαµενές έρµατος µπορεί να επιτραπεί η 
διέλευση αυτών των σωληνώσεων όταν έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, µεγαλύτερο (ενισχυµένο) 
πάχος του τοιχώµατος αυτών των σωλήνων. 

 
-   Ιδιαίτερα για τις σωληνώσεις ερµατισµού, αυτές είναι δυνατό να διέρχονται µέσα από δεξαµενές 

καυσίµου ή υγρού φορτίου, αλλά τότε θα έχουν αυξηµένο πάχος τοιχώµατος, ή θα  διέρχονται µέσα 
από κατάλληλη σήραγγα.  

       Επίσης  πρέπει να είναι συγκολλητές (χωρίς φλάντζες) και να διαθέτουν συνδέσµους που να 
επιτρέπουν τη διαστολή τους.   
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- Σηµαντικό ζήτηµα είναι η  διατήρηση της στεγανότητος στα σηµεία διέλευσης των σωληνώσεων από 
στεγανές φρακτές. Αυτό αντιµετωπίζεται µε τη συγκόλληση κατάλληλων  τεµαχίων στα σηµεία 
διέλευσης και η σύνδεση των  σωλήνων του δικτύου γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων φλαντζών. 

 
- Για εύκολο και απρόσκοπτο χειρισµό των επιστοµίων , τα βαλβιδοκιβώτια ή τα µεµονωµένα 

επιστόµια πρέπει  να τοποθετούνται πάνω από δάπεδα / πανιόλα.  
 
 
Για το σχεδιασµό και τη µελέτη των δικτύων των σωληνώσεων, πρέπει να καθορισθούν :  
 

1. η απαίτηση λειτουργίας από το δίκτυο 
 
2. οι παροχές 

 
3. οι πιέσεις 

 
4. οι θερµοκρασίες.  
 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα διαγραµµατικό σχέδιο για την περιγραφή του δικτύου και τον καθορισµό 
του µικρότερου δυνατού αριθµού εξαρτηµάτων απαραίτητων για τη λειτουργία του δικτύου .  
 
Επιλέγεται το κατάλληλο υλικό για το συγκεκριµένο δίκτυο, και ακολουθεί ο υπολογισµός : 
 

1. της διαµέτρου 
 
2. του πάχους τοιχώµατος της σωλήνας  

 
3. της µονώσεως (όπου απαιτείται) 

 
4. έλεγχος θερµικής διαστολής και ευλυγισίας των σωλήνων  

 
5. πρόβλεψη / υπολογισµός διαστολικών εξαρτηµάτων   

 
 
 
 
Γραφική παρουσίαση 
 
Για µια άµεση και λογική κατανόηση ενός δικτύου, χρησιµοποιούνται ορισµένα γραφικά σήµατα τα 
περισσότερα των οποίων είναι τυποποιηµένα από την  UNAV  και µερικά συνιστώνται από την ISO. 
 
Σε κάθε σχέδιο δικτύου , περιλαµβάνεται και σχετικό υπόµνηµα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε σωλήνωσης 
(ονοµαστική διάµετρος , ή εξωτερική διάµετρος και πάχος τοιχώµατος) και σε περίπτωση που στο εν λόγω 
σχέδιο παρουσιάζονται πέραν του ενός δικτύου σηµειώνεται ξεχωριστή γραµµική παρουσίαση για την 
αναγνώριση του κάθε δικτύου. 
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Στο σχήµα 1-α  παρουσιάζεται ένας σωλήνας : 
 
στο 1-β δείχνεται η διεύθυνση - κατεύθυνση της ροής 
στο 1-γ είναι το σχήµα µιας βαλβίδας  
στο 1-δ είναι ένα φίλτρο 
στο 1-ε είναι το σχήµα ενός οργάνου ενδείξεων  
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Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται η διασταύρωση και η διακλάδωση των σωλήνων, εννοώντας για διασταύρωση το 
πέρασµα ενός σωλήνα πάνω από τον άλλον χωρίς επικοινωνία, το αντίθετο εννοείται για τη διακλάδωση.  
 
Από τις διάφορες παρουσιάσεις των διασταυρώσεων και διακλαδώσεων, προτιµώνται αυτές της UNAV (σχ. 2 
δ) µε το τοξάκι να σηµαίνει τον πάνω σωλήνα και µε το σηµείο (.) να σηµαίνει την εσωτερική επικοινωνία 
των ροών. 
 
 
Στο σχήµα 3, παρουσιάζονται 
(α) σωλήνας µε φλάντζα 
(β) σωλήνας µε τυφλή φλάντζα 
(γ) σωλήνας µε άρθρωση συρταρωτής διαστολής 
(δ) σωλήνας σε σχήµα ‘ωµέγα’ 
(ε) σωλήνας εύκαµπτος 
(ζ) και (η) σωλήνας που, αντίστοιχα, ανεβαίνει και κατεβαίνει  
 
 
Στο σχήµα 4, παρουσιάζονται γραφικές ενδείξεις βαλβίδων 
(α) βαλβίδα χειροκίνητη 
(β) βαλβίδα µε γωνία 
(γ) βαλβίδα ανεπίστροφη αυτόµατο (το τόξο που δείχνει τη ροή είναι προαιρετικό) 
(δ) βαλβίδα ανεπίστροφη χειροκίνητη  
(ε) βαλβίδα ανεπίστροφη χειροκίνητη µε γωνία 
(στ) βαλβίδα ασφαλείας µε ελατήριο 
(ζ) βαλβίδα µε χειρισµό εξ αποστάσεως 
 
 
Στο σχήµα 5 παρουσιάζονται σε κάτοψη, δύο κιβώτια επιστοµίων στα οποία είναι τοποθετηµένα πολλά 
επιστόµια για οικονοµία σωλήνων και χωρισµάτων. 
 
 
Στο σχήµα 5α, παρουσιάζεται ένα κιβώτιο επιστοµίων αναρρόφησης µε τις σωλήνες εισόδου (Ε) και µια ή 
περισσότερες σωλήνες εξόδου (U). Το άνοιγµα  ενός επιστοµίου θέτει σε επικοινωνία την αντίστοιχη σωλήνα 
(Ε) µε το συλλέκτη εξόδου, δηλαδή µε τη σωλήνα (U). 
 
 
Αναλόγως το σχήµα 5-β είναι ένα κιβώτιο κατάθλιψης. 
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ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η επιτυχηµένη εκλογή υλικών έχει σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις στο κόστος κατασκευής και 
λειτουργίας του πλοίου. 
 
Η εκλογή του κατάλληλου υλικού δυσκολεύεται από το περιβάλλον, τις συνθήκες λειτουργίας και τις 
απαιτήσεις ασφαλείας. Για τα υλικά των σωληνώσεων των πλοίων οι απαιτήσεις συνοψίζονται στα παρακάτω 
σηµεία : 
 
1.  αντοχή σε χηµική και µηχανική διάβρωση από το περιβάλλον του σωλήνα αλλά και από το ρευστό που 

ρέει µέσα σ’ αυτόν. 
 
2.  µηχανική  αντοχή στην εσωτερική πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας του ρευστού, αντοχή στις συστολές 

- διαστολές, υδραυλικές κρούσεις. 
 
3.  ολκιµότητα, για να είναι εύκολη η κατεργασία και διαµόρφωσή τους. 
 
4.  δυνατότητα στεγανής σύνδεσης µε άλλα τµήµατα σωλήνα και εξαρτήµατα. 
 
5.  ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης 
 
6.  διάρκεια ζωής 
 
 
Χηµική διάβρωση γίνεται όταν κάποιο αέριο ή υγρό προσβάλλει ένα µέταλλο ή άλλο υλικό. Η διάβρωση 
αυτή εύκολα αποφεύγεται µε εκλογή κατάλληλου υλικού ή µε βαφή µε προστατευτικό στρώµα. 
 
Το πρόβληµα όµως που ιδιαίτερα παρουσιάζεται στην εκλογή υλικών των σωληνώσεων, είναι η φθορά των 
µετάλλων µε τη βοήθεια ηλεκτρολύτη  και µε κάποια ηλεκτροχηµική αντίδραση, δηλαδή η ηλεκτροµηχανική 
διάβρωση (GALVANIC CORROSION). 
 
Βυθίζοντας µέσα σε ηλεκτρολύτη (θαλασσινό νερό) δύο διαφορετικά ηλεκτρόδια (µεταλλικά) τα οποία 
συνδέονται µεταξύ τους παρεµβάλλοντας ένα αµπερόµετρο , παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από την άνοδο 
στην κάθοδο µέσα από µια εξωτερική αγώγιµη σύνδεση.   
 
 

 
Σχήµα 5α 
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Η άνοδος απελευθερώνει θετικά ιόντα τα οποία πηγαίνουν προς την κάθοδο µέσα από τον ηλεκτρολύτη , µε 
συνέπεια σύµφωνα µε το νόµο του Faraday να φθείρεται η άνοδος και η φθορά αυτή σε µάζα υλικού της 
ανόδου  να υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση  :  
 

    
AB t

m I
n F

×
= ×

×
 , όπου :  

 
 m =  η µάζα που χάνει η άνοδος 

ΑΒ = ατοµικό βάρος του στοιχείου της ανόδου 
t   =  η διάρκεια της ηλεκτρόλυσης  
I  = η ένταση του ρεύµατος 
F  = 26,8 Ah (σταθερά) 
 
Οι αντιδράσεις που γίνονται στην εξέλιξη του φαινοµένου και όταν η άνοδος είναι από σίδηρο , είναι : 
 
 - στην άνοδο :    2Fe Fe e++ −→ +  
 
- στην κάθοδο : 2 2  2   4  4  O H O e OH− −+ + →  (αυτή η αντίδραση είναι επικρατέστερη για την εξουδετέρωση των 

ηλεκτρονίων που έρχονται στην άνοδο , σε περιβάλλον θάλασσας , πόσιµου νερού , βρόχινου νερού , νερού 
ποταµού)  

                               ή    22  2  H e H+ −+ →  

Η ένταση του ρεύµατος (υπάρχει κάποιο αµπερόµετρο στην εξωτερική σύνδεση) εξαρτάται από την τάση που 
αναπτύσσεται µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων, τάση που είναι χαρακτηριστική ανάλογα µε το υλικό των 
ηλεκτροδίων. 
 
Η γαλβανική  (ή ηλεκτροχηµική)  σειρά των µετάλλων δίνει την τάση κάθε µετάλλου (πίνακας 1) ως προς το 
ίδιο ηλεκτρόδιο αναφοράς, συνεπώς και την τάση µεταξύ των διαφόρων µετάλλων. 
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Όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά µέταλλα όπου η διαφορά  τάσεως µεταξύ τους είναι σηµαντική και από τη 
µια µεριά βρίσκονται σε ηλεκτρική επαφή ενώ από την άλλη είναι βυθισµένα σε ηλεκτρολύτη (θάλασσα ή 
γλυκό νερό), δηµιουργείται γαλβανική δράση και τότε φθείρεται το περισσότερο ανοδικό από τα δύο µέταλλα. 
 
 
Η ένταση του φαινοµένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ένας σηµαντικός από τους οποίους είναι η 
ηλεκτρική αγωγιµότητα του ηλεκτρολύτη (πίνακας 2  για την ηλεκτρική αγωγιµότητα του θαλασσινού νερού). 
 
 
 

 
 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 δίδεται η πιθανότητα ηλεκτροχηµικής διάβρωσης ανάµεσα σε διάφορα ζεύγη µετάλλων. 
 
 
Μεγάλη σηµασία για τη διάβρωση της ανόδου είναι ο λόγος των επιφανειών των δύο ηλεκτροδίων.  
 
 
Εάν  ο λόγος  (Α)ανόδου / (Α)καθόδου είναι µικρός, τότε για µια ορισµένη ένταση ρεύµατος η πυκνότητα της 
έντασης στην άνοδο θα είναι µεγαλύτερη, άρα και πιο γρήγορη η φθορά της.  
 
 
Συνεπώς ο λόγος αυτός πρέπει να είναι µικρός, οπότε δεν φθείρεται η άνοδος.     
 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ 4 δίδεται η ακριβής χηµική σύνθεση των χαλύβων που χρησιµοποιούνται σε υψηλές 
θερµοκρασίες και πιέσεις. Φαίνεται ότι η αντοχή των χαλύβων αυξάνεται µε την προσθήκη χρωµίου , 
µολυβδενίου και βαναδίου. 
 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ (5 

α και 5 β) δίδονται τα καταλληλότερα υλικά για κάθε δίκτυο , ενώ στον ΠΙΝΑΚΑ 6  
δίδεται η διάρκεια ζωής διαφόρων σωληνώσεων πλοίων (στατιστικός προσδιορισµός). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5α 
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ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

 

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5β 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 

(σε παρένθεση οι µέσες τιµές) 

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
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ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

 

2. Είδη – ιδιότητες – εφαρµογές  

 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στα δίκτυα σωληνώσεων είναι :  
 

- Υλικά µε βάση το σίδηρο : οι σωλήνες που κατασκευάζονται από σίδηρο / χάλυβα έχουν σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα , δεδοµένου ότι ο σίδηρος και ο χάλυβας έχουν εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες . 
Έχουν µεγάλη αντοχή στις τάσεις  από τις καταπονήσεις που υφίστανται λόγω της ροής των ρευστών 
αλλά  και από τις κινήσεις του σκάφους , παρουσιάζουν πολύ καλή συµπεριφορά στις υψηλές 
θερµοκρασίες , είναι σχετικά µαλακοί οπότε είναι εύκολη η επεξεργασία τους (εν θερµώ αλλά και εν 
ψυχρώ) . Επίσης είναι εύκολη η σύνδεση µεταξύ τους µε συγκολλήσεις , µε σπειρώµατα , µε φλάντζες 
.  

 
- Γενικά οι σωλήνες αυτοί είναι κατάλληλες για χρήση σε εγκαταστάσεις υψηλής πίεσης . Ως 

µειονεκτήµατα αναφέρονται η µικρή αντίσταση του απλού χάλυβα σε διάβρωση , το σχετικά µεγάλο 
βάρος και το κόστος . Χάλυβες µε χαµηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα (0,05 % - 0,30 %) είναι 
µαλακοί και όλκιµοι άρα εύκολοι σε επεξεργασία. Χάλυβες µέσης περιεκτικότητας σε άνθρακα (0,30 
% - 0,60 %) έχουν αυξηµένη σκληρότητα και πιο δύσκολη επεξεργασία. Η περιεκτικότητα  σε 
άνθρακα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,22 % για να έχουν ικανοποιητική συγκολλητικότητα , 
ιδιαίτερα σηµαντική ιδιότητα για την επεξεργασία των σωλήνων.  

 
Οι  τραβηκτικοί χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή µπορεί  να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις εφαρµογές . 
Χαλυβοσωλήνες απαιτούνται για τις γραµµές καυσίµων και για όλες τις σωληνώσεις που περνούν 
µέσα από δεξαµενές καυσίµων .Οι σωληνώσεις πιέσεως πρέπει να είναι χωρίς ραφή και από 
εξαιρετικά ισχυρό χαλυβοσωλήνα  (αυξηµένο πάχος τοιχώµατος ). Επίσης χωρίς ραφή πρέπει να είναι 
οι σωληνώσεις τροφοδοτικού νερού και ατµού. Χρησιµοποιούνται επίσης σωλήνες από χυτοσίδηρο 
(µαντέµι) ,  που είναι κράµα σιδήρου µε άνθρακα. Έχουν περισσότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα 
περίπου στο 6 % . Ως υλικό έχει υποδεέστερες ιδιότητες από αυτές του χάλυβα , έχει χαµηλότερο 
κόστος , µικρότερη αντοχή σε πιέσεις , είναι εύθραυστος µε µεγάλη σκληρότητα , στοιχεία που 
καθιστούν δύσκολη την επεξεργασία των χυτοσιδηρών σωλήνων .  

 
- Υλικά µε βάση το χαλκό :   ο χαλκός και τα κράµατα του χαλκού είναι κατάλληλα για σωληνώσεις 

θαλασσινού νερού  επειδή έχουν την ιδιότητα να σχηµατίζουν προστατευτικό στρώµα προς 
αντιµετώπιση της διάβρωσης. ∆εν είναι κατάλληλα για µεγάλες θερµοκρασίες (πάνω από 225 0 C  
µέχρι  300 0C) οπότε δεν χρησιµποποιούνται σε σωληνώσεις ατµού αλλά µόνο σε θερµαντικά 
στοιχεία. Έχουν καλή ολκιµότητα και συγκολλητικότητα. Τα  κράµατα Cu Ni−  µπορούν να 
συγκολληθούν εύκολα σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου , ενώ τα κράµατα χαλκού µε  Al  
συγκολλούνται πιο δύσκολα . Βασικά πλεονεκτήµατα του χαλκού είναι η µικρή του σκληρότητα και 
δυνατότητα κατεργασίας , η άριστη θερµική αγωγιµότητα ( µε συντελεστή µεγαλύτερο κατά περίπου 
6,5 φορές αυτού του σιδήρου) . Ως µειονεκτήµατα αναφέρονται η προσβολή από τα οξέα και την 
υγρασία , τις επιβλαβείς ενώσεις που δηµιουργούνται κατά την οξείδωση.    

 
- Υλικά µε βάση το αλουµίνιο :  η περιεκτικότητα σε χαλκό πρέπει να είναι µικρότερη από 0,1 %. Για 

την αύξηση της µηχανικής αντοχής προστίθεται κυρίως µαγνήσιο σε ποσοστά µέχρι 5% περίπου. Έχει 
την ιδιότητα να σχηµατίζει προστατευτικό στρώµα εσωτερικά για προστασία από τη διάβρωση. Η 
ολκιµότητα είναι καλή και µπορούν να συγκολληθούν µε τις µεθόδους MIG και WIG . Πλεονέκτηµα 
του αλουµινίου είναι το µικρό βάρος , αλλά η µικρή αντοχή του περιορόζι τη χρήση τέτοιων σωλήνων 
.  
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- Υλικά µε βάση το πλαστικό : χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες διάφορα πολυµερή (θερµοπλαστικά 
αλλά και θερµοσκληρυνόµενα υλικά) . Πλεονεκτήµατα είναι το χαµηλό αρχικό κόστος , το µικρό βάρος 
(περίπου το 1/7 του βάρους των χαλυβοσωλήνων) , έχουν εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση από 
οξυγόνο και οξέα και ασφαλώς δεν κινδυνεύουν από ηλεκτροδιάβρωση . Η εσωτερική επιφάνεια είναι 
λεία µε συνέπεια τον περιορισµό των ενεργειακών απωλειών από την εντός αυτών  ροή των υγρών .Ως 
µειονεκτήµατα αναφέρονται η σχετικά µικρή αντοχή (που µειώνεται µε τη θερµοκρασία) , η αδυναµία να 
λειτουργήσουν σε υψηλές θερµοκρασίες , η ανεπαρκής αντίσταση σε πυρκαϊά σε συνδυασµό µε την 
έκλυση τοξικών ουσιών στην περίπτωση καύσης τους . Οι σωλήνες αυτές χρησιµοποιούνται για 
αποχετεύσεις , δίκτυο πόσιµου νερού , δίκτυο νερού λάτρας , µικρές γραµµές κύτους και σωληνώσεις 
οξέων και άλλων χηµικών.  Λόγω της µικρότερης τραχύτητας της επιφάνειας αυτών των σωλήνων , η 
διάµετρός τους µπορεί να είναι µικρότερη κατά 20% περίπου της διαµέτρου των µεταλλικών σωλήνων . 

 
Η αντοχή όλων των πλαστικών υλικών µειώνεται πολύ µε την αύξηση της θερµοκρασίας .  Η χρήση των 
πλαστικών σωλήνων  είναι αποδεκτή για σωληνώσεις που ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ 
10 β σελίδα 60) . Σωληνώσεις που ανήκουν στην  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι και στη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ τυγχάνουν 
ιδιαίτερης θεώρησης από τους Νηογνώµονες.  
 

 
Τα πλαστικά που χρησιµοποιούνται είναι :  
 
α. PVC (polyvinychlorid)  ,                  β. PE ( polyethilen) / HDPE (High density polyethylene)  ,  
γ. PP (polypropylene)                                 δ. ABS (acrylonitrile – butadiene – styrene)   
ε. GRE (glassifibre reinforced epoxy)            στ. GRP (polyester pipes)    
 
Για τα παραπάνω υλικά : 
 
α.  PVC (polyvinychlorid)   : µπορεί  να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκρασίες µεταξύ -25 0C και +70 0C , για 

ονοµαστική πίεση µέχρι ( )216 kp
cm

 όταν η ονοµαστική  διάµετρος ( )  65 NW mm≤ , ενώ για 

ονοµαστικές διαµέτρους ( ) ( )65   150 mm NW mm< ≤  η µέγιστη επιτρεπόµενη ονοµαστική πίεση είναι 

( )210 kp
cm

 . Στην πράξη το υλικό αυτό χρησιµοποιείται σε σωληνώσεις όπου η πίεση είναι πολύ χαµηλή 

, δηλαδή ( )27 kp
cm

< , δεν αναφλέγεται και µπορεί  να συγκολληθεί και να κολληθεί . 

 
β.  PE ( polyethilen) / HDPE (High density polyethylene)  : χρησιµοποιείται σε θερµοκρασίες µεταξύ -

60 0C και +70 0C , επίσης για πολύ µικρές πιέσεις δηλαδή  ( )27 kp
cm

< . Έχει µεγάλη ευλυγισία και 

µπορεί να καµφθεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µε ακτίνα καµπυλότητας µέχρι .15 dεξωτ⋅ . Μπορεί 

εύκολα να συγκολληθεί αλλά δεν µπορεί  να κολληθεί .   
 
Το πολυαιθυλένιο είναι ένα θερµοπλαστικό πολυµερές που αποτελείται από µεγάλες αλυσίδες 
υδρογονανθράκων. Ανάλογα µε την κρυσταλλική δοµή και τη σχετική µοριακή µάζα, µπορεί να 
παρατηρείται ή όχι σηµείο τήξης και υαλώδης µετάπτωση. Η θερµοκρασία στην οποία συµβαίνουν αυτά 
ποικίλει πολύ, ανάλογα µε τον τύπο του πολυαιθυλενίου.   
 
Το πολυαιθυλένιο ταξινοµείται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες µε βάση κυρίως την πυκνότητά του 
και τη διακλάδωσή του. Οι µηχανικές του ιδιότητες εξαρτώνται πολύ από µεταβλητές όπως η έκταση και 
ο τύπος της διακλάδωσης, η κρυσταλλική δοµή και η σχετική µοριακή µάζα. Με βάση τους  
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καταναλισκόµενους όγκους, τα πιο σηµαντικά είδη πολυαιθυλενίου είναι τα HDPE, LLDPE (Γραµµικό 
πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας)  και LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας. 
 
Η ποιότητα  HDPE , που µπορέι να χρησιµοποιηθεί για σωλήνες νερού , έχει  εξαιρετική χηµική 
αντίσταση, που σηµαίνει ότι δεν προσβάλλεται από ισχυρά οξέα ή ισχυρές βάσεις. Αντιστέκεται επίσης σε 
ήπια οξειδωτικά και αναγωγικά. Το πολυαιθυλένιο καίγεται αργά µε µια γαλάζια φλόγα που έχει µια 
κίτρινη κορυφή και δίνει µια οσµή παραφίνης. Το υλικό εξακολουθεί να καίγεται αν αφαιρεθεί η πηγή της 
φλόγας και παράγει σταγόνες.  
 
Το HDPE ορίζεται από µια πυκνότητα µεγαλύτερη ή ίση από 0,941 g/cm3. Το HDPE έχει χαµηλό βαθµό 
διακλαδώσεων και συνεπώς χαµηλές διαµοριακές δυνάµεις και αντοχή στον εφελκυσµό.  
 
 

γ.  PP (polypropylene, πολυπροπυλένιο) : ως γενικές ιδιότητες αναφέρονται η δυνατότητα αποστείρωσης εν 
θερµώ, πολύ καλή χηµική αντίσταση, καλή ελαστική επαναφορά, καλή σταθερότητα σε χαµηλές 
θερµοκρασίες, χαµηλό βάρος, χαµηλή απορρόφηση υγρασίας . ∆εν µπορεί  να χρησιµοποιηθεί  σε 
θερµοκρασίες µικρότερες από 0 0C , ενώ είναι κατάλληλο για σωληνώσεις θερµού νερού µέχρι θερµοκρασία 
90 0C. Μπορεί  µόνο να συγκολληθεί . To πολυπροπυλένιο είναι ένα θερµοπλαστικό πολυµερές που 
χρησιµοποιείται σε µια ευρεία ποικιλία εφαρµογών , όπως ο σωληνώσεις . 
 
Τα περισσότερα εµπορικά πολυπροπυλένιο είναι συµµετρικά και έχουν ένα ενδιάµεσο επίπεδο της διαύγειας 
µεταξύ εκείνου του πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας (LDPE) και υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Το πολυπροπυλένιο είναι συνήθως σκληρό και ευέλικτο, ειδικά όταν πολυµεριστεί µε αιθυλένιο. 
Αυτό επιτρέπει στο πολυπροπυλένιο να χρησιµοποιηθεί ως ένα πλαστικό µηχανικής, µε ανταγωνιστικά υλικά, 
όπως το Ακρυλονιτρίλιο βουταδιενίου στυρολίου (ABS). 
 
δ.   ABS (acrylonitrile – butadiene – styrene)   
Το συµπολυµερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου (ABS) είναι ένα άµορφο πολυµερές που 
παρασκευάζεται µε τεχνολογία πολυµερισµού γαλακτώµατος ή µάζας ακρυλονιτριλίου και στυρολίου υπό 
την παρουσία πολυβουταδιενίου. Οι πιο σηµαντικές ιδιότητες του ABS είναι η αντοχή σε κρούση και η 
ανθεκτικότητα. 
 

Το ABS χαρακτηρίζεται συνήθως από τρεις βασικές ιδιότητες: 

• Ρευστότητα 
• Αντοχή στη θερµότητα 
• Αντοχή σε κρούση 
•  

Το µονοµερές στυρολίου παρέχει στο ABS καλή επεξεργασιµότητα, το ακρυλονιτρίλιο παρέχει, αντοχή σε 
θερµότητα και χηµική αντίσταση, ενώ το βουταδιένιο κάνει το προϊόν πιο σκληρό και ανθεκτικό ακόµα και 
σε χαµηλές θερµοκρασίες. Αλλάζοντας τις αναλογίες των συστατικών του ABS και εισάγοντας ειδικά 
πρόσθετα, παράγονται διαφορετικές ποιότητες µε συγκεκριµένες ιδιότητες. Το ABS δεν είναι ανθεκτικό στις 
καιρικές συνθήκες και ως εκ τούτου συνιστάται για εφαρµογές εσωτερικού χώρου και µόνο. 
 
Το συµπολυµερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί γενικά σε 
θερµοκρασίες από -20°C έως 80°C. Το ABS είναι ανθεκτικό σε υδατικά οξέα, αλκάλια, συµπυκνωµένα 
υδροχλωρικά και φωσφορικά οξέα, αλκοόλες και ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια, αλλά προσβάλλεται από 
συµπυκνωµένα θειικά και νιτρικά οξέα. Το συµπολυµερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου (ABS) 
είναι διαλυτό σε εστέρες, κετόνες, διχλωριούχο αιθυλένιο ή ακετόνη. 
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ε. GRE (glassifibre reinforced epoxy)  : εναλλακτική λύση  για σωλήνες χάλυβα , ελαφρύ και εύκολο στο 
χειρισµό , GRE διαθέτουν λεία εσωτερική επιφάνεια που µειώνει την τριβή κατά τη ροή . Χαµηλή θερµική 
αγωγιµότητα  σε σύγκριση µε το χάλυβα (µόνο το 1% περίπου του  χάλυβα), ελαχιστοποιεί το κόστος της 
µόνωσης και της απώλειας θερµότητας.  

 
στ. GRP (polyester pipes)   : Οι σωλήνες GRP (Glass Reinforced Polyester pipes), παράγονται από 
θερµοσκληρυνόµενο πολυεστέρα ενισχυµένο µε ίνες γυαλιού. Οι σωλήνες αυτές χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετική αντοχή εξαιτίας των ινών υάλου , ενώ παράλληλα έχουν ένα υψηλό επίπεδο αντοχής στη 
διάβρωση λόγω της ρητίνης . Αυτός ο συνδυασµός µηχανικών και χηµικών ιδιοτήτων τις καθιστά ιδανικές 
για εφαρµογές µε αγωγούς µεταφοράς υπό πίεση . Έχουν 4 φορές µικρότερο βάρος από τους χαλυβοσωλήνες 
, εξαιρετική αντοχή στη χηµική διάβρωση , λεία εσωτερική επιφάνεια που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση 
των απωλειών λόγω τριβής , ταχύτατες συνδέσεις  και απόλυτα στεγανές χρησιµοποιώντας σύνδεσµο µε 
διπλό ελαστικό δακτύλιο , άριστη συµπεριφορά σε συνθήκες υδραυλικού πλήγµατος , µεγάλο χρόνο ζωής .  
  
Σε κάθε περίπτωση , το αίτηµα για αποδοχή πλαστικών σωλήνων και των τριών κατηγοριών (του 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 10 β σελίδα 60) συνοδεύεται από τα δεδοµένα της σχεδίασης , δηλαδή η πίεση και η 
θερµοκρασία της σχεδίασης καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά  του υλικού .  
Οι  σωλήνες αυτοί πρέπει να έχουν την έγκριση του Νηογνώµονα , οι  κανονισµοί  του οποίου ακολουθούνται 
κατά τη ναυπήγηση του πλοίου .  
 
Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας σωλήνων µε πλαστικό υλικό . 

 
 

 
Rules and Regulations For The Classification of Ships , Lloyd’s 2016 

Piping Design Requirements , Part 5 , Chapter 12 , Section 5 
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Rules and Regulations For The Classification of Ships , Lloyd’s 2016 
Piping Design Requirements , Part 5 , Chapter 12 , Section 5 

 
 
 
 
 
 
 Όταν ζητείται η έγκριση για τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων , ανεξάρτητα της κατηγορίας που το 
δίκτυο ανήκει , ο Νηογνώµονας απαιτεί δοκιµές αντοχής µε θερµή φλόγα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ :  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 
Οι σωλήνες κατασκευάζονται µε τη µέθοδο της ραφής (ή συγκολλητοί), χωρίς ραφή και χυτοί. 
Χρησιµοποιούνται διάφορα υλικά όπως χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, χαλκός και 
κράµατα χαλκού, πλαστικά και άλλα. 
 
Σωλήνες µε ραφή 
Χρησιµοποιείται λωρίδα ελάσµατος µήκους ίσου µε το µήκος του σωλήνα. Τα έλασµα κυλινδρώνεται και 
συγκολλείται είτε µε συγκόλληση ‘’ πρόσωπο’’ ( συµβολή ακµών) είτε µε ‘’ επίθεση’’. 
 
 
 
Σωλήνες χωρίς ραφή 
Κατασκευάζονται  ‘’ εν θερµώ’’ ή ‘’ εν ψυχρώ’’, ακολουθώντας διάφορες µεθόδους, από τις οποίες 
περισσότερο χρησιµοποιούνται η µέθοδος MANNESMAN   και η µέθοδος  EHRHARDT. 
 
 
Α. Μέθοδος MANNESMAN 
Χρησιµοποιώντας έλαστρα  και έχοντας θερµάνει σε 700 C   έως 800 C , το σχετικό κυλινδρικό κοµµάτι 
διέρχεται µεταξύ των ελάστρων ενώ στο κέντρο του διακένου υπάρχει ένα διατρητικό έµβολο (MANDREL).  
 
Το κυλινδρικό κοµµάτι ωθείται από τα περιστρεφόµενα έλαστρα  και διατρυπάται στο κέντρο του, όταν  δε το 
κοµµάτι περάσει από το έµβολο έχει τη µορφή σωλήνα µε παχύ τοίχωµα. Στη συνέχεια το κοµµάτι περνά από 
επόµενα έλαστρα µε κατάλληλα έµβολα, ώστε να αποκτήσει το επιθυµητό πάχος και την εξωτερική διάµετρο.  
 
Η µέθοδος αυτή (µέθοδος κατασκευής ‘ εν θερµώ’ - HOT FINISHED TUBES -  λόγω της θέρµανσης του 
υλικού) δεν χρησιµοποιείται για την κατασκευή σωλήνων µικρής διαµέτρου και µικρού πάχους.  
 
Για αυτές τις σωλήνες ακολουθείται η ‘’ εν ψυχρώ’’ µέθοδος σύµφωνα µε την οποίαν η σωλήνα υπόκειται σε 
εφελκύσεις ώστε να διαµορφωθεί το επιθυµητό µήκος, πάχος και διάµετρος.  
 
Οι σωλήνες αυτοί, χωρίς ραφή, ονοµάζονται ‘’ τραβηχτοί εν ψυχρώ’’ (COLD DRAWN TUBES) και επειδή ο 
εφελκυσµός σκληραίνει το υλικό, πριν από κάθε εφελκυσµό η σωλήνα υποβάλλεται σε αποσκλήρυνση αφού 
πρώτα καθαρισθεί από επιφανειακή σκουριά (εµβαπτίζεται σε διάλυµα οξέος, πλένεται  µε γλυκό νερό και 
εµβαπτίζεται  σε λάδι). 
 
 
 
Β. Μέθοδος EHRHARDT 
Ένα κυκλικό επίπεδο έλασµα θερµαίνεται µέχρι να αποκτήσει ανοικτό κόκκινο χρώµα και τοποθετείται σε 
µια υδραυλική πρέσα µε έµβολο µέσα σε κύλινδρο.  
Σχηµατίζεται έτσι ένα κύπελλο (CUP) το οποίο επαναθερµαίνεται  και  επαναπρεσσάρεται σε µικρότερο 
κύλινδρο µε αποτέλεσµα να επιµηκυνθεί το κύπελλο και να δηµιουργηθεί ένας κύλινδρος µε πυθµένα.  
 
Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία µέχρι να διαµορφωθεί η επιθυµητή εξωτερική διάµετρος, η δε επιµήκυνση 
µπορεί να συνεχισθεί µε εφελκυσµό (DRAWING).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΚΥΤΟΥΣ (Σεντίνας) 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το δίκτυο κύτους είναι ένα δίκτυο πολύ σηµαντικό για την ασφάλεια του πλοίου. 
Σκοπόν έχει την απάντληση εκτός του πλοίου όλων των διαρροών νερού που υπάρχουν, στον πυθµένα του 
πλοίου, µέσα στις διπυθµενίδες (κούτσες), στις παραπυθµενίδες ή κύτη (σεντίνες), στα διάφορα φρεάτια ή 
υδροσυλλέκτες, υπό κανονικές συνθήκες, αλλά και µικρών διαρροών που µπορεί να παρουσιασθούν από 
βλάβες στα πλευρά του σκάφους, ή ακόµα τα νερά που παρουσιάζονται στα κύτη από τη χρησιµοποίηση του 
δικτύου πυρκαγιάς. Για να είναι δυνατή η αποτελεσµατικότητα του δικτύου κυτών, πρέπει αυτό να καλύπτει 
όλο το κατώτερο µέρος του πλοίου για όλο το µήκος του (εκτός από τις δεξαµενές ζυγοστάθµισης οι οποίες 
συνδέονται µε το δίκτυο έρµατος) όπου και µαζεύονται τα νερά όλων των πάσης φύσεως διαρροών. 
 
Το δίκτυο κυτών για όλα τα πλοία περιλαµβάνει ικανή εγκατάσταση αντλιών και σωληνώσεων µε διάταξη 
σωληνώσεων και µέσων απάντλησης έτσι ώστε οιαδήποτε ποσότητα νερού σε οποιοδήποτε διαµέρισµα του 
πλοίου ή µέσα σε στεγανό τµήµα διαµερίσµατος, να µπορεί να απαντλείται από µια τουλάχιστον αναρρόφηση 
όταν το πλοίο είναι ισοβύθιστο και είναι είτε κατακόρυφο ή έχει πλευρική κλίση όχι µεγαλύτερη των 5 
µοιρών. Έτσι απαιτούνται δύο (2) γενικώς πλευρικές αναρροφήσεις εκτός από µικρούς και στενούς χώρους 
όπου µια αναρρόφηση εξασφαλίζει αποτελεσµατική απάντληση στις προαναφερόµενες συνθήκες. 
 
Στα επιβατηγά πλοία, η εγκατάσταση αντλιών και σωληνώσεων θα µπορεί να απαντλεί οιοδήποτε στεγανό 
διαµέρισµα υπό οιεσδήποτε συνθήκες βλάβης είτε το πλοίο είναι κατακόρυφο ή έχει πλευρική κλίση. 
 
Σε µη επιβατηγά πλοία, θα προβλέπονται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα συγκροτήµατα  µηχανοκίνητων 
αντλιών εντός του χώρου µηχανών. Σε πλοία µήκους µικρότερου των 91,5 µέτρων, ένα από αυτά τα 
συγκροτήµατα µπορεί να κινείται από τις κύριες µηχανές, το δε άλλο να έχει ανεξάρτητη κίνηση. 
 
Οι συνδέσεις στις αντλίες κύτους θα είναι τέτοιες ώστε η λειτουργία ενός συγκροτήµατος να µπορεί να 
εξακολουθεί όταν το άλλο συγκρότηµα τελεί υπό επιθεώρηση. 
 
Η κύρια σωλήνωση κύτους θα είναι έτσι διατεταγµένη ώστε κανένα τµήµα να κείται σε απόσταση µικρότερη 
των Β/5 από την πλευρά του πλοίου, όπου Β είναι το πλάτος του πλοίου.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση, ή όταν  σωλήνας συνδέσεως προς την κύρια σωλήνωση κύτους θα κείται εκτός της 
οριακής γραµµής των (Β/5), θα τοποθετείται ανεπίστροφο επιστόµιο στη σωλήνα σύνδεσης στο σηµείο 
σύνδεσής της µε την κύρια σωλήνωση κύτους. 
 
Η αναρρόφηση γίνεται από υδροσυλλέκτες (πηγαδάκια) όπου καταλήγουν τα νερά των πάσης φύσεως 
διαρροών. Υπάρχει ένας κεντρικός αγωγός µε διακλαδώσεις για την αναρρόφηση από τους υδροσυλλέκτες 
των διαφόρων διαµερισµάτων, ενώ για το χώρο του µηχανοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον 
αναρροφήσεις, δεξιά και αριστερά και ΠΡ, ΠΜ που συνδέονται σε ανεξάρτητες αντλίες. 
 
 
Όλες οι διακλαδώσεις, αλλά και οι κεντρικοί αγωγοί, έχουν επιστόµια αντεπιστροφής ώστε να αποκλείεται η 
κατά λάθος εισροή νερού µέσω του δικτύου σε οποιοδήποτε διαµέρισµα. 
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Από τους υδροσυλλέκτες η αναρρόφηση γίνεται µε ίσιους, ανοικτούς σωλήνες που έχουν στο πάνω άκρο τους 
φίλτρο που µπορεί εύκολα να καθαρίζεται. Αν υπάρχει ποδοβαλβίδα µε φίλτρο αναρρόφησης στο κάτω άκρο 
του σωλήνα, χρειάζεται τακτικός καθαρισµός, διότι σε περίπτωση που βουλώσει θα ανέβει η στάθµη των 
νερών και τότε χρειάζεται κατάδυση για τον καθαρισµό και απόφραξη.  
 
Συνήθως στους χώρους φορτίου (αµπάρια) υπάρχει φίλτρο στην αναρρόφηση µε τρύπες διαµέτρου το πολύ 
10 χιλιοστών, ενώ στο µηχανοστάσιο ίσιοι σωλήνες µε φίλτρο στο πάνω άκρο. Οι υδροσυλλέκτες πρέπει να 
έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 0,2 κυβικά µέτρα.    
 
Οι διατάξεις για την απάντληση κύτους στο χώρο µηχανών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε κάθε ποσότητα 
νερού που εισέρχεται στο διαµέρισµα αυτό, να µπορεί να απαντλείται από δύο τουλάχιστον αναρροφήσεις 
µια από τις οποίες θα είναι διακλάδωση του κύριου αγωγού του δικτύου, ενώ η δεύτερη θα οδηγείται κατ’ 
ευθείαν σε µια ανεξάρτητη µηχανοκίνητη αντλία. 
 
Οι χώροι φορτίου πρέπει να έχουν (1-3) αναρροφήσεις, πλευρικές και κεντρική, τοποθετηµένες δεξιά και 
αριστερά και ΠΡ, ΠΜ εάν το µήκος του χώρου αυτού υπερβαίνει τα 30 µέτρα. Η πλευρική αναρρόφηση όταν 
υπάρχει διπύθµενο µε κεκλιµένη παραπυθµενίδα, είναι από τη σεντίνα (σχήµα 6-α), ενώ σε οριζόντιο 
διπύθµενο µέχρι την πλευρά του πλοίο είναι από φρεάτια (σχήµα 6-β) τοποθετηµένα στην οροφή του 
διπύθµενου και είναι εφοδιασµένα µε γρίλια για χοντρό φιλτράρισµα. 
 

 
 

Σχήµα 6 
 
Στα πλοία χωρίς διπύθµενο στα οποία η ανύψωση του πυθµένα προς τις πλευρές υπερβαίνει τις 5 µοίρες, 
πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον µια κεντρική αναρρόφηση προς πρύµνα του διαµερίσµατος. 
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Στα πλοία στα οποία η ανύψωση του πυθµένα προς τις πλευρές είναι µικρότερη των 5 µοιρών και για όλα τα 
επιβατηγά πλοία πρέπει να τοποθετούνται και πλευρικές αναρροφήσεις προς πρίµα του διαµερίσµατος. 
 
Η εφαρµογή των παραπάνω, εξαρτάται από το είδος του πλοίου, τις διαστάσεις του, γενικά δε κάθε πλοίο 
αντιµετωπίζεται από τις Αρµόδιες Αρχές (ΚΕΕΠ, Νηογνώµονας) πάντα µέσα στα πλαίσια των Κανονισµών.  
 
Αντλίες και σωληνώσεις για πλοία χωρίς εγκατάσταση προώσεως 
 
Όταν δεν υπάρχει στο πλοίο πηγή ενέργειας για βοηθητικά µηχανήµατα, πρέπει να τοποθετούνται χειραντλίες 
σε αριθµό ικανό ώστε να εξασφαλίζεται η απάντληση όλων των διαµερισµάτων του πλοίου. Οι αντλίες πρέπει 
να ευρίσκονται σε θέση εύκολα προσιτή και στο κύριο (ανώτερο) κατάστρωµα του πλοίου, ή σε θέση πάνω 
από την έµφορτη ίσαλο. Το µέγιστο ύψος αναρρόφησης των αντλιών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7 
µέτρα και θα είναι µέσα στις ικανότητες της αντλίας. 
 
Η διάµετρος αναρρόφησης των χειραντλιών δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την παρακάτω τιµή : 
 

50
100

+=
T

d      όπου :  

 
d = διάµετρος αναρρόφησης, σε χιλιοστά 
 
Τ  = υπό το κατάστρωµα χωρητικότητα του πλοίου, σε κόρους. 
 
Εάν το πλοίο είναι χωρισµένο σε στεγανά διαµερίσµατα, η διάµετρος κάθε σωλήνωσης αναρρόφησης µπορεί 
να µην υπερβαίνει τα  50 χιλιοστά. 
 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση πηγής ενέργειας για βοηθητικά µηχανήµατα (δηλαδή ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος) πρέπει να τοποθετούνται εξαρτηµένες σε αυτήν αντλίες για την εξυπηρέτηση των δικτύων κυτών και 
έρµατος. Σε αυτή την περίπτωση, η τοποθέτηση των αντλιών και των σωληνώσεων πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τα όσα προηγουµένως αναφέρθησαν.  
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η διάµετρος του κεντρικού σωλήνα και η διάµετρος των σωλήνων των διακλαδώσεων του δικτύου κύτους, 
έχουν άµεση σχέση µε το µέγεθος του πλοίου και του διαµερίσµατος από όπου αναρροφούν, υπολογίζονται 
δε από τις παρακάτω σχέσεις : 
 

( ) 2678,2 +⋅+⋅= LDBdκ  (mm) 

 

( ) 2663,4 +⋅+⋅= LDBdδ  (mm) ,      όπου : 

 
dκ = εσωτερική διάµετρος, σε χιλιοστά, του κεντρικού αγωγού 
 
dδ = εσωτερική διάµετρος, σε χιλιοστά, της διακλάδωσης 
 
B  = πλάτος, σε µέτρα, του πλοίου 
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D = κοίλο, σε µέτρα, του πλοίου µέχρι το κατάστρωµα των στεγανών φρακτών 
 
L = µήκος, σε µέτρα, του πλοίου όπως καθορίζεται από τους κανονισµούς 
 
Πάντως κανείς σωλήνας αναρρόφησης κύτους θα είναι εσωτερικής διαµέτρου µικρότερης των 50 χιλιοστών 
(2 ίντσες). 
 
Στα δεξαµενόπλοια αλλά και σε άλλα πλοία όπου οι αντλίες του δικτύου κυτών προορίζονται για την 
απάντληση µόνο του µηχανοστασίου, η εσωτερική διάµετρος του κεντρικού αγωγού του εν λόγω δικτύου 
µπορεί να είναι µικρότερη από την  dκ , αλλά δεν πρέπει να είναι µικρότερη από την τιµή που υπολογίζεται 
από την παρακάτω σχέση (είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή η τιµή της τυποποιηµένης διαµέτρου µε διαφορά 
όχι µεγαλύτερη των 5 χιλιοστών από αυτή που δίνει η παρακάτω σχέση) : 
 

( ) 353 0 ++⋅⋅= DBLd  (mm),  

 
όπου   Β και D έχουν την σηµασία που παραπάνω αναγράφεται, ενώ  L0 είναι το µήκος, σε µέτρα, του 
διαµερίσµατος του µηχανοστασίου. 
 
Η διάµετρος του κεντρικού σωλήνα του δικτύου κυτών δεν πρέπει  σε καµία περίπτωση  να είναι µικρότερος 
από 60 χιλιοστά, ενώ η διάµετρος των διακλαδώσεων δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από 
50 χιλιοστά. 
 
Για την εξυπηρέτηση του δικτύου κυτών, πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον δύο (2) αντλίες που η 
καθεµιά πρέπει να έχει παροχή : 
 

200575,0 dQ ⋅=  
 
όπου : 
 
Q = παροχή σε  m3 / h 
 
d = εσωτερική διάµετρος, όπως περιγράφεται από τα παραπάνω. 
 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση πηγής ενέργειας για βοηθητικά µηχανήµατα (δηλαδή ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος) πρέπει να τοποθετούνται  εξαρτηµένες σε αυτήν αντλίες για την εξυπηρέτηση των δικτύων κυτών και 
έρµατος.  
 
Σε αυτή την περίπτωση, η τοποθέτηση των αντλιών και των σωληνώσεων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
όσα προηγουµένως αναφέρθησαν.   
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∆ΙΚΤΥΟ ΕΡΜΑΤΟΣ 
 
 
Το δίκτυο έρµατος χρησιµεύει για την πλήρωση και εξάντληση των δεξαµενών θαλάσσιου έρµατος του 
πλοίου που δηµιουργούνται στα διπύθµενα, καθώς επίσης και την πλήρωση ή και εξάντληση κάθε άλλης 
δεξαµενής µε θαλάσσιο νερό.  
Από το δίκτυο έρµατος εξυπηρετούνται και η πρωραία και πρυµναία δεξαµενή ζυγοστάθµισης. 
 
Σκοπός δηλαδή του δικτύου έρµατος είναι κυρίως η ρύθµιση του βυθίσµατος του πλοίου και της διαγωγής 
του. 
 
Το δίκτυο αυτό, δεδοµένου ότι χρησιµοποιεί θαλάσσιο νερό, µπορεί να συνδέεται και µε το δίκτυο 
πυρκαγιάς, είναι όµως ανεξάρτητο από το δίκτυο σεντινών και δεν επικοινωνεί µε δεξαµενές όπου 
αποθηκεύονται τροφοδοτικό νερό, πόσιµο νερό, πετρέλαιο, λάδι. 
 
Η πρωραία δεξαµενή ζυγοστάθµισης (πρωραίο στεγανό) χρήσιµη για ρύθµιση της διαγωγής προορίζεται για 
έρµα (θαλάσσιο νερό) και εξυπηρετείται από µια σωλήνα (σχήµα 7) που διαπερνά τη στεγανή φρακτή 
συγκρούσεως.  
 

 
Σχήµα 7 

 
Εκτός από το συνηθισµένο φίλτρο η άκρη της σωλήνας είναι εφοδιασµένη µε µια βαλβίδα, εφαρµοσµένη στη 
φρακτή στην πλευρά του πρωραίου στεγανού (για να αποµακρυνθεί ο κίνδυνος φράξεως της σωλήνας σε 
περίπτωση σύγκρουσης) µε χειρισµό πάνω από το κατάστρωµα φρακτών.  
 
Κατ’ εξαίρεσιν, είναι αποδεκτές δυο (2) σωλήνες που διαπερνούν τη φρακτή συγκρούσεως. 
 
Ο αριθµός των αναρροφήσεων (1 ή περισσότερες) εξαρτάται από την κλίση στα χαµηλά µέρη και από το 
µήκος του διαµερίσµατος. 
 
Όταν ένα διαµέρισµα προορίζεται εναλλακτικά για έρµα ή για ξηρό φορτίου, όπως για παράδειγµα  τα 
αµπάρια ( deep tanks) που προορίζονται για υγρό έρµα, ξηρό φορτίο, πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές 
σωληνώσεις για έρµα (υγρό φορτίο) και για σεντίνα (ξηρό φορτίο), σύµφωνα µε την προσδιοριστική διάταξη 
για τη µη ανάµιξη των δικτύων. 
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Το σχήµα 8 δίδει µια πιθανή λύση µε µια και µόνο σωλήνα αναρρόφησης και διπλό κιβώτιο βαλβίδων (ή 
ξεχωριστές βαλβίδες). 
 

 
Σχήµα 8 

 
 Ένας κινητός σύνδεσµος θέτει το διαµέρισµα σε επικοινωνία µε το δίκτυό του, αφού προηγουµένως έχει 
τοποθετηθεί µια τυφλή φλάντζα στη σωλήνα του αχρησιµοποίητου δικτύου.  
 
Η λύση µε τµήµα κινητής σωλήνας και τυφλή φλάντζα (καπάκι) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ανάλογες 
περιπτώσεις. 
 
Οι λήψεις θάλασσας για έρµα είναι γενικά όχι λιγότερες από 2 και αντιστοίχως υψηλή και χαµηλή, ώστε να 
αποφεύγεται αναρρόφηση άµµου ή λάσπης σε χαµηλούς πυθµένες θάλασσας.  
 
Η αναρρόφηση είναι ένα κιβώτιο από ενισχυµένο έλασµα στην πλευρά του πλοίου.  
 
Στο επίπεδο της πλευράς του πλοίου υπάρχει διάτρητη πλάκα (σε πολλές περιπτώσεις µε σχισµές κατά µήκος) 
και το κιβώτιο είναι διαµορφωµένο προς το εσωτερικό του πλοίου.  
 
Επειδή από τα κιβώτια αυτά αναρρόφησης θάλασσας αναρροφά και η αντλία κυκλοφορίας θάλασσας για τη 
ψύξη των ψυγείων, οι τρύπες της πλάκας πρέπει να είναι µικρότερες από την εσωτερική διάµετρο των αυλών 
των ψυγείων εκτός βέβαια εάν τοποθετηθούν πρόσθετα φίλτρα.  
 
Όλες οι τρύπες µαζί πρέπει να έχουν διατοµή τριπλάσια από τη διατοµή του επιστοµίου ή των επιστοµίων που 
αναρροφούν από το συγκεκριµένο κιβώτιο.  
 
Για να συγκρατούνται διάφορα σώµατα, η άκρη της λήψης είναι εφοδιασµένη µε σχάρα εµβαδού περάσµατος 
µεγαλύτερου ή ίσου µε 2 φορές το εµβαδό του σωλήνα, κατόπιν µε φίλτρο που µπορεί να αντικατασταθεί και 
που τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του πλοίου. 
 
Ένα πλήρες διάγραµµα για ερµατισµό, µετάγγιση έρµατος  και αφερµατισµό µε µια σωλήνα για κάθε 
διαµέρισµα, παρουσιάζεται στο σχήµα 9.  
 
Στην ουσία, αποτελείται από δύο (2) κιβώτια βαλβίδων, ένα αναρροφήσεως και ένα καταθλίψεως, από 
σωλήνες αναρροφήσεως – καταθλίψεως, από αντλίες για εκκένωση εκτός πλοίου και για λήψη θάλασσας. 
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Σχήµα 9 

 
  
Για εκκένωση του διαµερίσµατος –1- ανοίγει η αντίστοιχη κατευθυνόµενη βαλβίδα (VC) του κιβωτίου 
βαλβίδων αναρροφήσεως. 
 
Μπαίνει σε λειτουργία η αντλία ανοίγοντας τις 2 βαλβίδες στην αναρρόφηση και κατάθλιψη. Ανοίγει η 
βαλβίδα (VA) εκτός πλοίου. Κρατούνται κλειστές όλες οι υπόλοιπες βαλβίδες που παρουσιάζονται στο 
σχήµα. 
 
Για µετάγγιση από δεξαµενή –1- σε –2- ακολουθείται  ανάλογη διαδικασία, κλείνοντας όµως τη βαλβίδα 
(VA) εκτός πλοίου και ανοίγοντας την αντίστοιχη στο διαµέρισµα –2- (VC) του κιβωτίου βαλβίδων 
κατάθλιψης.  
 
Το σχήµα, που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολυάριθµους τρόπους, παρουσιάζει τις παρακάτω 
ιδιαιτερότητες που χρησιµοποιούνται για ανάλογες περιπτώσεις : 
 
α) κάθε αντλία είναι εφοδιασµένη µε βαλβίδες στην αναρρόφηση και κατάθλιψη έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
εξάρµωση της αντλίας για έλεγχο, επισκευή, συντήρηση όταν το σύστηµα ευρίσκεται σε λειτουργία. 
 
β) το φίλτρο µεταξύ λήψης θάλασσας και συρταρωτής βαλβίδας µπορεί να καθαρισθεί ακόµη και µε σύστηµα 
σε λειτουργία. 
 
γ)  η λήψη θάλασσας µπορεί να τροφοδοτήσει µε τη βαρύτητα πιο χαµηλά διαµερίσµατα διαµέσου του 
κιβωτίου βαλβίδων αναρρόφησης.  
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∆ΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 
Σηµαντικότατο δίκτυο που αφορά στην ασφάλεια του πλοίου, για τη λειτουργία του χρησιµοποιείται  
θαλασσινό νερό, συνδέεται δε και µε το δίκτυο έρµατος που και σε αυτό χρησιµοποιείται θαλασσινό νερό. 
 
Εκτός από το δίκτυο αυτό, στα πλοία εγκαθίστανται και άλλα συστήµατα για την αντιµετώπιση της 
πυρκαγιάς, στα οποία χρησιµοποιούνται άλλα πυροσβεστικά, πλην του θαλασσινού νερού, µέσα, όπως 
αφρός, ατµός, διοξείδιο του άνθρακα, σύστηµα διά ραντισµού (sprinkler).  
 
Επίσης εγκαθίσταται στα πλοία και το δίκτυο ανίχνευσης καπνού ή φλόγας (smoke or flame detecting 
system) µε το οποίο εντοπίζεται η έναρξη πυρκαγιάς σε κάποιο χώρο. 
 
Εκτός από τα προαναφερθέντα συστήµατα τα οποία εγκαθίστανται στα πλοία µε µόνιµα δίκτυα σωληνώσεων, 
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της πυρκαγιάς και φορητοί πυροσβεστήρες οι οποίοι χρησιµοποιούν 
αφρό, σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα. 
 
Ο αριθµός των απαιτούµενων αντλιών και η θέση αυτών, τα διάφορα εξαρτήµατα και ο απαραίτητος 
εξοπλισµός, ο αριθµός και το είδος  των πυροσβεστήρων, εξαρτώνται από το είδος του πλοίου, την κατηγορία 
πλου, το µέγεθός του. 
 
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δυο (2) αντλίες πυρκαγιάς µε ανεξάρτητη κίνηση και µόνιµη αναρρόφηση 
θάλασσας, όµως ανάλογα µε το είδος του πλοίου, το µήκος του και την κατηγορία πλόων, µπορεί να 
προβλέπονται και εξηρτηµένες αντλίες πυρκαγιάς µε µόνιµη αναρρόφηση θάλασσας.  
 
Προβλέπεται αντλία κατάσβεσης πυρκαγιάς ανάγκης η οποία τοποθετείται εκτός µηχανοστασίου µε  µόνιµη 
αναρρόφηση θάλασσας εκτός χώρου µηχανοστασίου.  
 
Για αντλία κατάσβεσης πυρκαγιάς µπορεί να χρησιµοποιηθούν και οι αντλίες έρµατος, γενικής χρήσεως 
καθώς και οι αντλίες σεντινών όταν δεν χρησιµοποιούνται για την άντληση πετρελαίου.  
Αυτό αναφέρεται στην περίπτωση του δικτύου σεντινών του µηχανοστασίου το οποίο  ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της Mar.Pol., είναι ανεξάρτητο και  καταλήγει σε δεξαµενή συλλογής  υγρών των σεντινών 
µηχανοστασίου και είναι εφοδιασµένο µε διεθνή πρότυπο σύνδεσµο στο κύριο κατάστρωµα για την 
εκκένωση της δεξαµενής αυτής.  
Προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, σωλήνωση πλύσης µε θαλασσινό νερό του δικτύου και των αντλιών 
κύτους (σεντινών) όταν γίνει η χρήσης αυτών για άντληση σεντινών µηχανοστασίου. 
 
Ο αριθµός και οι θέσεις των λήψεων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε τουλάχιστον δύο πίδακες νερού που να µην 
προέρχονται από την ίδια λήψη, να µπορούν να φθάσουν σε οποιοδήποτε σηµείο του πλοίου το οποίο είναι 
προσιτό στους επιβάτες ή στο πλήρωµα κατά τη διάρκεια του πλου.  
 
Η διάταξη των λήψεων πρέπει να επιτρέπει σε δύο τουλάχιστον πίδακες νερού να φθάνουν και σε 
οποιοδήποτε κενό χώρο φορτίου. Επίσης η θέση των λήψεων πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να παραµένουν 
πάντοτε ευπρόσιτες και η διάταξη των σωλήνων να γίνεται µε τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος βλάβης. 
 
Ο αριθµός των πυροσβεστικών µανικών που πρέπει να διατίθενται, κάθε µια από τις οποίες πρέπει να είναι 
πλήρης µαζί µε τους συνδέσµους και το ακροσωλήνιό της, θα είναι µια µάνικα για κάθε 30 µέτρα µήκους του 
πλοίου, για τα φορτηγά πλοία, ενώ για τα επιβατηγά πλοία η απόσταση είναι το ελάχιστο στα 20,00 µέτρα, 
συν µια αµοιβή, αλλά δεν µπορεί να είναι συνολικά µικρότερος από πέντε.  
 
Ο αριθµός αυτός δεν περιλαµβάνει τις µάνικες που απαιτούνται µέσα στο µηχανοστάσιο (και στο 
λεβητοστάσιο όταν υπάρχει). 
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Εκτός από την περίπτωση που υπάρχει µια µάνικα και ένα ακροσωλήνιο για κάθε λήψη του πλοίου, οι 
σύνδεσµοι και τα ακροσωλήνια  πρέπει να ταιριάζουν σε όλες τις µάνικες και όλες τις λήψεις του πλοίου. 
 
Οι πυροσβεστικές µάνικες πρέπει να είναι από εγκεκριµένο υλικό και να έχουν αρκετό µήκος για την παροχή 
ενός πίδακα νερού σε οποιονδήποτε από τους χώρους στους οποίους µπορεί να χρειασθεί η χρήση τους. Το 
µέγιστο µήκος µάνικας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20,00 µέτρα. Κάθε µάνικα πρέπει να διαθέτει ένα 
ακροσωλήνιο ραντισµού (ειδικά οι µάνικες του µηχανοστασίου) και ένα ραντισµού ή ένα  
 
ακροσωλήνιο µικτού τύπου και τους απαραίτητους συνδέσµους. Οι µάνικες αυτές πρέπει να φυλάσσονται 
έτοιµες προς χρήση σε εµφανείς θέσεις κοντά στην πυροσβεστική λήψη ή σύνδεση.  
   
Τα πρότυπα µεγέθη των ακροσωληνίων πρέπει να είναι 12 χιλιοστά, 16 χιλιοστά, 20 χιλιοστά ή όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα προς αυτά. Στους εξωτερικούς χώρους και τα µηχανοστάσια το µέγεθος των 
ακροσωληνίων πρέπει να είναι τέτοιο που να αναπτύσσει τη µέγιστη δυνατή απόδοση από δύο πίδακες από 
τη µικρότερη αντλία στην αναφερόµενη αντίστοιχη πίεση, αλλά δεν απαιτείται η χρήση ακροσωλήνιου 
µεγαλύτερου από 19 χιλιοστά. 
 
Τουλάχιστον ένας διεθνής σύνδεσµος ξηράς πρέπει να υπάρχει πάντοτε πάνω στο πλοίο µαζί µε τα 
παρεµβύσµατα, τις βίδες και τις ροδέλες του. Πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα µέσα για τη χρησιµοποίηση 
του συνδέσµου αυτού σε οποιαδήποτε πλευρά του πλοίου.   
 
Γενικά, εφαρµόζεται το  Π.∆. 379/1996 ‘’Κανονισµός Πυροσβεστικών Μέσων των Πλοίων’’. Εφαρµόζεται 
ακόµη και το  Π.∆. 216/1986, που αποτελεί τροποποίηση του Π.∆. 61/1984, και αφορά στον ‘’ Κανονισµό 
Πυρίµαχης Προστασίας Επιβατηγών Πλοίων που εκτελούν πλόες Εσωτερικού’’. 
 
Όπου στο Παράρτηµα του Π.∆. 379/1996 υπάρχουν γράµµατα στη στήλη ‘’ Είδος Πυροσβεστήρων’’, αυτά 
δείχνουν τον τύπο του πυροσβεστήρα ως εξής : 
 
΄΄Α΄΄ : πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιές κοινών υλικών όπου η κατάσβεση και η ψύξη 
επιτυγχάνονται µε ποσότητα νερού ή διαλύµατος που περιέχει µεγάλη ποσότητα νερού στην εκατοστιαία 
σύνθεσή του. 
 
΄΄Β΄΄ : πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιές εύφλεκτων υγρών, λιπαντικών κλπ όπου είναι αναγκαία η 
επικάλυψη µε στρώµα. 
 
΄΄C΄΄ : πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρκαγιές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπου είναι αναγκαία η 
χρησιµοποίηση µέσων κατάσβεσης που δεν είναι αγώγιµα. 
      
Όπου στο Παράρτηµα του Π.∆. 379/1996 υπάρχουν λατινικοί αριθµοί οι οποίοι συνοδεύουν τα ενδεικτικά 
του είδους τω πυροσβεστήρων γράµµατα, αυτοί προσδιορίζουν τα µεγέθη των πυροσβεστήρων, τα οποία 
αρχίζουν από τον αριθµό  ́ ΄ΙΙ΄΄ για τα µικρότερα µέχρι τον αριθµό ΄΄IV ΄΄ για τα µεγαλύτερα µεγέθη. 
 
Το µέγεθος ΄΄ΙΙ΄΄ αφορά σε φορητούς πυροσβεστήρες, τα µεγέθη ΄΄ΙΙΙ΄΄ και  ΄΄IV ΄΄ αφορούν σε ηµιφορητούς 
πυροσβεστήρες, οι οποίοι συνοδεύονται από κατάλληλο εύκαµπτο σωλήνα και ακροφύσιο ή άλλα πρακτικά 
µέσα, έτσι ώστε να καλύπτουν όλα τα τµήµατα του χώρου για τον οποίον προορίζονται.  
 
Οι µηχανοκίνητες (όχι βενζινοκίνητες) αντλίες πυρκαγιάς, εκτός των αντλιών  πυρκαγιάς ανάγκης, που 
υποχρεούνται να φέρουν τα επιβατηγά πλοία, πρέπει να παρέχουν όλες µαζί, για καταπολέµηση πυρκαγιάς, 
νερό σε ποσότητα (παροχή) όχι λιγότερη από τα 2/3  εκείνης που πρέπει να παρέχουν οι αντλίες κύτους όταν 
χρησιµοποιούνται για απάντληση των κυτών.   
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Οι µηχανοκίνητες (όχι βενζινοκίνητες) αντλίες πυρκαγιάς, εκτός των αντλιών  πυρκαγιάς ανάγκης, που 
υποχρεούνται να φέρουν όλα τα πλοία εκτός των  επιβατηγών πλοίων, πρέπει να παρέχουν όλες µαζί, για 
καταπολέµηση πυρκαγιάς, νερό σε ποσότητα (παροχή) όχι µικρότερη από  εκείνη που προκύπτει από τον 
παρακάτω τύπο : 
 

645

2dC
Q

⋅
=  = ποσότητα νερού σε κυβικά µέτρα ανά ώρα 

 

όπου : ( )DBLd +⋅⋅+= 68,125 ,            από Π.∆. 379/1996  

 
µε L, B, D σε µέτρα και  d σε χιλιοστά. 
 
C = 5 για πλοία που πρέπει να φέρουν περισσότερες από µια αντλίες πυρκαγιάς (εκτός της αντλίας πυρκαγιάς 
ανάγκης) 
 
C = 2, 5 για πλοία που πρέπει να φέρουν µια αντλία πυρκαγιάς 
 
L = το µήκος του πλοίου, που µετριέται στη γραµµή φορτώσεως θέρους από την πρωραία ακµή της στείρας 
µέχρι την πρυµναία ακµή του ποδοστήµατος. Αν δεν υπάρχει ποδόστηµα, το µήκος µετριέται από την 
πρωραία ακµή της στείρας µέχρι τον άξονα του κορµού του πηδαλίου. Σε πλοία που έχουν πρύµνη 
καταδροµικού (ηµιστρογγυλή) ως µήκος λαµβάνεται το 96 % του συνολικού µήκους της γραµµής φορτώσεως 
θέρους που έχει υπολογιστεί στο σχέδιο του πλοίου ή το µήκος που µετριέται από την πρωραία ακµή της 
στείρας µέχρι τον άξονα του κορµού του πηδαλίου, εφ΄ όσον αυτό είναι µεγαλύτερο. 
 
Β = το µέγιστο πλάτος του πλοίου που µετριέται εξωτερικά των νοµέων  του πλοίου 
 
D = το κοίλο (ύψος σχεδίασης) του πλοίου που µετριέται µέχρι το κατάστρωµα στεγανών φρακτών. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η συνολική παροχή των αντλιών πυρκαγιάς των παραπάνω πλοίων για καταπολέµηση 
πυρκαγιάς δεν απαιτείται να υπερβαίνει τα 180 κυβικά µέτρα ανά ώρα. 
 
Κάθε µηχανοκίνητη αντλία πυρκαγιάς πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις κύριες µηχανές του πλοίου, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά από τον κανονισµό. Απαιτούνται δύο (2) αντλίες πυρκαγιάς ανεξάρτητες (εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά από τον κανονισµό) που τοποθετούνται στο µηχανοστάσιο, επίσης µια αντλία ανάγκης 
που τοποθετείται εκτός µηχανοστασίου µε δική της αναρρόφηση και ανεξάρτητη κίνηση. 
 
Το ολικό ύψος της αντλίας καθορίζεται από τις απαιτήσεις του Νηογνώµονα στα ακροφύσια του δικτύου, οι 
ελάχιστες δε πιέσεις σε κλειστό ακροφύσιο, όταν τα δύο διπλανά του είναι σε λειτουργία, είναι οι εξής : 
 
 
Α) ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 
 

1. 4000 κοχ και άνω      : 3,2 χιλιόγραµµα ανά τετραγωνικό εκατοστό 
2. 1000 µέχρι 4000 κοχ : 2,8      -/-             -/-          -/-              -/- 
3. κάτω των 1000 κοχ   : 2,1      -/-             -/-          -/-              -/-    
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Β) ΜΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 
 
     1. 6000 κοχ και άνω       :  2,8 χιλιόγραµµα ανά τετραγωνικό εκατοστό 
     2. 1000 µέχρι 6000 κοχ  :  2,6            -/-           -/-           -/-             -/- 
     3. κάτω των 1000 κοχ    :  2,1            -/-           -/-           -/-             -/-    
 
Το σχήµα  -10- παρουσιάζει ένα απλουστευµένο σχεδιάγραµµα δικτύου κατασβέσεως πυρκαγιάς µε χρήση 
θαλασσινού νερού, στο οποίο φαίνονται : 
 

 
σχήµα  10 
 
Η λήψη θάλασσας, η αντλία, το κιβώτιο βαλβίδων κατάθλιψης στο µηχανοστάσιο, σχήµα 10α, και µια 
σωλήνωση, σχήµα 10β, κατά µήκος των ανοιγµάτων των κυτών φορτίου µε λήψεις πυρκαγιάς. Η βαλβίδα 
ασφαλείας που φαίνεται στη σωλήνωση είναι απαραίτητη για να προστατεύει το δίκτυο από επικίνδυνες 
υπερπιέσεις, όταν η χαρακτηριστική λειτουργίας της αντλίας δηλώνει πίεση (µε κλειστές βαλβίδες) 
µεγαλύτερη από εκείνη µε βάση την οποίαν έγινε η εκλογή διαστάσεων των σωληνώσεων και των 
εξαρτηµάτων. 
 
Σε προσιτή και µε σήµανση θέση του δικτύου αυτού, σε όλα τα πλοία µε κοχ ≥  1000 πρέπει να τοποθετηθεί 
µια παρέκκλιση µε διεθνή σύνδεσµο ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση σωλήνα εδάφους. Αυτός εφοδιασµένος 
µε ανάλογο διεθνή σύνδεσµο µπορεί να τροφοδοτήσει το δίκτυο σε περίπτωση ανάγκης όταν δεν είναι 
διαθέσιµο το δίκτυο πυρκαγιάς του πλοίου σχήµα 11γ. 
 

 
σχήµα  10 γ 
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∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 
 
Το δίκτυο αυτό χρησιµοποιείται για πολλές εφαρµογές στα πλοία, εδώ αναφέρονται ενδεικτικά : 
 
1. εκκίνηση κυρίων µηχανών πρόωσης όπως και  πετρελαιοκινητήρων που κινούν τις γεννήτριες. 
2. µετάδοση χειρισµών στις κύριες µηχανές όπως και σε δευτερεύοντα µηχανήµατα 
3. µετάδοση σηµάτων σε όργανα, όπως πιεσόµετρα, θερµόµετρα κλπ. 
4. για εργασίες στο κατάστρωµα και στο µηχανοστάσιο, όπως ΄΄µατσακόνισµα΄΄, σφίξιµο περικοχλίων 

(παξιµάδια) κλπ.  
5. λειτουργία σειρήνας. 
 
Ένα  τυπικό διάγραµµα φαίνεται στο παρακάτω σχήµα : 

 
Σχήµα  11 
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Στο παραπάνω σχήµα, παρουσιάζονται :  
 
-  δύο –2- συµπιεστές αέρα (Σ1, Σ2 ) (ο ένας ανάγκης) ικανοί να γεµίσουν σε  ½ ώρα ή 1 ώρα τα δοχεία ή 
φιάλες ΄΄Β΄΄. 

 
- οι φιάλες ΄΄Β΄΄ ή τα δοχεία, ικανά να τροφοδοτήσουν αέρα στην κύρια µηχανή για τουλάχιστον 12 
εκκινήσεις συνεχείς, εάν η κύρια µηχανή είναι αντιστρέψιµη και 6 εκκινήσεις εάν είναι µη αντιστρέψιµη. 
Στην περίπτωση των γεννητριών, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα –6- εκκινήσεων αυτών από ένα 
αεροφυλάκιο χωρίς να λειτουργεί (προϋπόθεση και για  όλες τις προαναφερόµενες εκκινήσεις) ο 
αεροσυµπιεστής. 
 

- ο συµπιεστής της πρώτης φόρτωσης (CPC)  χειροκίνητος ή κινούµενος µε αυτόνοµη ενέργεια 
(πετρελαιοκινητήρας χειροκίνητος, µε µανιβέλα) για να γεµίσει τη φιάλη της πρώτης φόρτωσης (ΒPC) ο 
αέρας της οποίας µπορεί να εκκινήσει τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τα οποία µε τη σειρά τους είναι ικανά να 
τροφοδοτήσουν ηλεκτρική ενέργεια στους ηλεκτροσυµπιεστές ή να φορτίσουν κατ΄ ευθείαν τις φιάλες ΄΄Β΄΄ 
µε φορητούς συµπιεστές. 

 
- βαλβίδες ανεπίστροφες (VA) για να αποφεύγονται επιστροφές αέρα ή αερίου.   
 
- βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις φιάλες και τους συµπιεστές. 
 
- βαλβίδες και σωληνώσεις στραγγίσεως (DR) από τα πιο χαµηλά σηµεία των φιαλών.   
 
 
Επειδή η πίεση του παραγόµενου αέρα του δικτύου είναι υψηλή (25 – 30 ατµόσφαιρες) οι σωληνώσεις, οι 
βαλβίδες και τα εξαρτήµατα απαιτούν ανθεκτικά υλικά (ατσάλι ποιότητας). 
 
Τα αεριοφυλάκια, στα οποία οδηγείται ο αέρας, έχουν µανόµετρο, ασφαλιστικό, καθώς και δεύτερο 
ασφαλιστικό που αποτελείται από ένα µολυβένιο δίσκο σε κατάλληλη οπή του αεροφυλακίου, που 
καταστρέφεται σε µια ορισµένη πίεση και προστατεύει έτσι το αεροφυλάκιο, εάν δεν λειτουργήσει 
προηγουµένως το ασφαλιστικό µε το ελατήριο. 
 
Η εγκατάσταση των αεροσυµπιεστών πρέπει να γίνεται σε  ενισχυµένο ο δάπεδο λόγω των ταλαντώσεων. 
Πολλές φορές χρησιµοποιείται ελαστική έδραση και πρέπει να είναι ελαστικές όλες οι συνδέσεις των 
σωληνώσεων προς τους αεροσυµπιεστές.     
 
 
 

 ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 
Για να πραγµατοποιηθεί η εκκίνηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, πρέπει να υπάρχει πετρέλαιο στις 
δεξαµενές. 
 
Ο σταθµός παραλαβής πετρελαίου βρίσκεται στο κύριο κατάστρωµα του πλοίου (ένας δεξιά και ένας 
αριστερά), αποτελείται από τυποποιηµένη φλάντζα, διεθνή σύνδεσµο, που είναι τυφλή όταν δεν 
χρησιµοποιείται, έχει φίλτρο, επιστόµιο, µετρητικό ρολόι και µανόµετρο.   
 
Η σωλήνωση του σταθµού παραλαβής πρέπει να έχει διάµετρο για σύντοµη παραλαβή της απαιτούµενης από 
το πλοίο ποσότητας πετρελαίου. Συνήθως απαιτείται ικανότητα παραλαβής 200 m3/h, ή και 400 m3/h για 
µεγαλύτερα πλοία. 
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Το πετρέλαιο αυτό µεταγγίζεται στις δεξαµενές αποθήκευσης του πλοίου (δεξαµενές διπυθµένων ή και deep 
tanks) από εξωτερική εγκατάσταση ή φορτηγίδες µέσω ακριβώς  του δικτύου µετάγγισης πετρελαίου το οποίο 
αποτελείται από τις αντίστοιχες σωληνώσεις και αντλίες για τη µεταφορά του από τις δεξαµενές αποθήκευσης 
στις δεξαµενές κατακάθισης και ηµερήσιας κατανάλωσης. 
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Η δεξαµενή κατακάθισης χρησιµεύει για τον αποχωρισµό του πετρελαίου από το νερό που αυτό περιέχει και 
που ως βαρύτερο συγκεντρώνεται στο κάτω µέρος της δεξαµενής αυτής. 
 
Οι δεξαµενές κατακάθισης εφοδιάζονται µε µέσα αποστράγγισης του νερού από τον πυθµένα της δεξαµενής. 
Εάν δεν προβλέπονται δεξαµενές κατακάθισης, οι δεξαµενές πετρελαίου ή οι δεξαµενές ηµερήσιας 
κατανάλωσης εφοδιάζονται µε αποστραγγίσεις νερού. 
 
Από τη δεξαµενή κατακάθισης το πετρέλαιο οδηγείται συνήθως στους φυγοκεντρικούς καθαριστές για την 
αποµάκρυνση και του υπόλοιπου νερού και στη συνέχεια διοχετεύεται στην δεξαµενή ηµερήσιας 
κατανάλωσης. 
 
Η χωρητικότητα της δεξαµενής ηµερήσιας κατανάλωσης καθορίζεται από την ειδική κατανάλωση της κύριας 
µηχανής (0,120 – 0,140) kg/PS h, ενώ η χωρητικότητα της δεξαµενής κατακάθισης πρέπει να είναι διπλάσια 
έως τριπλάσια. 
 
Η χωρητικότητα των δεξαµενών αποθήκευσης εξαρτάται από την ακτίνα δράσεως του πλοίου και από το 
γεγονός ότι το πετρέλαιο diesel χρησιµοποιείται και ως καύσιµο των γεννητριών συνεχώς και για την 
εκκίνηση της Κ.Μ. καθώς και κατά τη διάρκεια των χειρισµών. Οπότε εξετάζεται το ποσοστό για το οποίο 
απαιτείται η καύση από την Κ.Μ. πετρελαίου diesel, ποσοστό που συνήθως λαµβάνεται 10 %. Πάντως, ως 
ειδική  κατανάλωση των κινητήρων των γεννητριών λαµβάνεται  (0,190 – 0,210) kg/KW h.  
 
Το πετρέλαιο για λέβητες και µηχανές του πλοίου πρέπει να έχει σηµείο ανάφλεξης υψηλότερο από 600C, 
εκτός από τις γεννήτριες ανάγκης για τις οποίες απαιτείται όριο 430C. 
 
Οι χειρισµοί αφορούν στη φόρτωση, την εκφόρτωση, τη µετάγγιση  τον καθαρισµό και την τροφοδοσία των 
µηχανών που το καταναλώνουν. 
 
Ο διαχωρισµός του δικτύου πετρελαίου από τα άλλα δίκτυα είναι υποχρεωτικός για να αποφεύγονται 
ανωµαλίες ακόµα και από λάθη χειρισµού. 
 
Όλες ο αντλίες πρέπει να µπορούν να λειτουργούν έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται υψηλές και επικίνδυνες 
υπερπιέσεις στο κύκλωµα ακόµα και µε κλειστές από λάθος βαλβίδες. 
 
Οι  ογκοµετρικές αντλίες πρέπει να είναι εφοδιασµένες (σχήµα 12) µε by-pass βαθµολογηµένο στη µέγιστη 
πίεση υπολογισµού του κυκλώµατος και οι φυγοκεντρικές αντλίες µπορούν να είναι χωρίς   by-pass εάν η 
χαρακτηριστική τους καµπύλη είναι τέτοια ώστε να µην επιτρέπει τέτοιες υπερπιέσεις. 
 
Στο διάγραµµα φόρτωσης του καυσίµου πρέπει να τοποθετούνται (σχήµα 13) φλάντζες τυφλές για να 
αποφεύγονται τυχόν διαρροές, βαλβίδα και φίλτρο πριν την κάθοδο στις δεξαµενές. 
 
Για συµπλήρωµα στις δεξαµενές τοποθετούνται βοηθητικές δεξαµενές και δεξαµενές µετάγγισης για καύσιµο 
προς καθαρισµό και καθαρισµένο, δεξαµενές για συγκέντρωση των υπολειµµάτων καθαρισµού (δεξαµενές 
κατακάθισης), δεξαµενές για διαφορετικά καύσιµα (fuel, diesel).  
Όλες οι βαλβίδες στο κάτω µέρος πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε γρήγορο κλείσιµο χειριζόµενο εξ 
αποστάσεως, εκτός χώρων και πάνω από το κύριο κατάστρωµα για ασφάλεια. 
 
Όλες οι δεξαµενές είναι εφοδιασµένες µε µετρητικούς σωλήνες, σωλήνες εξαεριστικούς και υπερχείλισης οι 
οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε κεντρικό σωλήνα που καταλήγει στη δεξαµενή υπερχειλίσεων, η οποία είναι 
εφοδιασµένη µε συσκευή που σηµαίνει αυτόµατο συναγερµό όταν το περιεχόµενο φθάσει το 75 % της 
χωρητικότητάς της. 
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Το σχήµα (14) παρουσιάζει ένα απλοποιηµένο διάγραµµα δικτύου καυσίµου για τροφοδότηση και 
καθαρισµό. ∆ύο (2) τύποι καυσίµου (fuel, diesel) χρησιµοποιούνται, το fuel µε ειδικό βάρος 0,96 (t/m3) για 
την κύρια µηχανή, το  diesel µε ειδικό βάρος 0,86 (t/m3) για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, για λέβητα. 
 
 
Στο σχήµα παρατηρούνται : 
 

- δύο αντλίες τροφοδοσίας κυρίων µηχανών µε  by-pass (Ρ1, Ρ2) 
- θερµαντήρας πετρελαίου µε ατµό (RF) µε θερµοβαλβίδα που ρυθµίζει τη ροή του ατµού σε σχέση µε 

τη θερµοκρασία εξόδου του πετρελαίου. 
- οι βαλβίδες γρήγορου κλεισίµατος, µε χειρισµό από απόσταση στις αναρροφήσεις όλων των 

δεξαµενών. 
- τα κυκλώµατα by-pass στην κύρια µηχανή και στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την   

επανακυκλοφορία του καυσίµου που δεν καταναλώθηκε. 
- το χειροκίνητο by-pass στην τροφοδοσία του λέβητα για να αποκλειστεί η αντλία, τροφοδοτώντας µε 

τη βαρύτητα. 
- το χειροκίνητο by-pass που αποκλείει το θερµαντήρα  fuel εάν δεν χρειάζεται. 
- οι αντλίες στους καθαριστήρες µε αναρρόφηση και κατάθλιψη. 

 
Τα δίκτυα που υπάρχουν στα πλοία είναι περισσότερο σύνθετα από αυτό που παρουσιάζεται εδώ και 
απαιτούν µια προσεκτική γνώση των µηχανηµάτων και των δικτύων τους, τα οποία διαφέρουν από 
κατασκεταστή σε κατασκευαστή. 
 
Η τελική διάταξη των δικτύων είναι αποτέλεσµα συνεργασίας µεταξύ των κατασκευαστών των µηχανηµάτων 
και του τεχνικού γραφείου του ναυπηγού.     
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∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΛΑΤΡΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Α.  Γενικά 
 
Το πόσιµο νερό, το γλυκό νερό λάτρας ζεστό ή κρύο, και το θαλασσινό νερό για την υγιεινή, διανέµονται στο 
πλοίο µε ένα από τα παρακάτω συστήµατα : 
 
1. Με δεξαµενή βαρύτητας (σχήµα 15) που τροφοδοτείται διακεκοµµένα από µια αντλία η οποία αναρροφά 
από ένα διαµέρισµα.  
 

 
 
Η υψηλά τοποθέτηση της δεξαµενής είναι ικανή να τροφοδοτήσει τους παραλήπτες µε τη δύναµη της 
βαρύτητας.  
 
Η δεξαµενή, όπως όλα τα ανάλογα ντεπόζιτα, είναι εφοδιασµένη µε εξαεριστικό σωλήνα, σωλήνα 
πληρώσεως και τροφοδοτήσεως µε βαλβίδες, σωλήνα στραγγίσεως µε βαλβίδα, ανθρωποθυρίδα για έλεγχο 
και καθαριότητα. 
 
 
2. Με αντλία σε συνεχή κίνηση (σχήµα 16) τροφοδοτούµενη από ένα κινητήρα Μ µε κατάθλιψη απευθείας 
στους παραλήπτες και κύκλωµα διακλάδωσης (by-pass) µε βαθµολογηµένη βαλβίδα.  
 

 
 

Χωρίς κατανάλωση, µε κλειστούς παραλήπτες, η πίεση στο κύκλωµα είναι κανονισµένη έτσι ώστε η αντλία, 
αναρροφώντας από το ντεπόζιτο, να στέλνει στη διακλάδωση της οποίας η βαλβίδα είναι ανοικτή για 
υπερπίεση. 
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Εάν οι παραλήπτες ζητούν νερό, η πίεση στο κύκλωµα πέφτει, η βαλβίδα by-pass κλείνει (ή στραγγαλίζεται) 
και η αντλία στέλνει στον παραλήπτη που άνοιξε τη βρύση (ή µερικώς στον παραλήπτη και µερικώς στο 
στραγγαλισµένο by-pass).  
 
Οι βαλβίδες στις αντλίες έχουν τον ίδιο σκοπό µε εκείνον που περιγράφηκε στο δίκτυο έρµατος (δηλαδή 
εξάρµωση της αντλίας µε δίκτυο σε λειτουργία µε άλλη αντλία). 
 
Είναι σκόπιµο το by-pass να κλείνει κύκλωµα µέσω του ντεπόζιτου για να αποφεύγεται η υπερθέρµανση της 
ίδιας ποσότητας νερού που θα κυκλοφορούσε στην περίπτωση που το by-pass έκλεινε κύκλωµα στην αντλία 
(σχήµα 13). 
 
3. Με πίεση αέρα (σχήµα 17) αποτελούµενο από : 
 

 
α. Ένα πιεστικό δοχείο 
 
β. Μια αντλία που αναρροφά από το ντεπόζιτο και στέλνει στο δοχείο 
 
 
γ. Ένα συλλέκτη που παίρνει νερό από την κάτω πλευρά του πιεστικού δοχείου και τροφοδοτεί τους 

παραλήπτες 
δ. Ένα διαφορετικό πρεσσοστάτη που ενεργεί στον κινητήρα της αντλίας εκκινώντας τον σε περίπτωση 

χαµηλής πίεσης του αέρα 
ε. Εξαρτήµατα του δοχείου, µε µια σωλήνα τροφοδοτήσεως αέρα για την πρώτη φόρτωση ύστερα από 

ελέγχους, καθαριότητα κλπ. 
 
Η αντλία είναι γενικά σταµατηµένη και οι παραλήπτες εξυπηρετούνται από το πιεστικό δοχείο. 
 
Κατά την κατανάλωση, ο αέρας διαστέλλεται, µειώνοντας την πίεσή του έως ότου το νερό φθάσει την 
ελάχιστη στάθµη του νερού.  Ο πρεσσοστάτης ενεργοποιείται και δίνει κίνηση στην αντλία η οποία µπορεί να 
τροφοδοτήσει και τον παραλήπτη και το πιεστικό δοχείο. Όταν το χρησιµοποιούµενο νερό φθάσει µια 
δεδοµένη στάθµη, η πίεση του αέρα έχει πάρει µια τιµή τέτοια ώστε ο διαφορικός πρεσσοστάτης σταµατάει 
την αντλία. 
 
Στο δίκτυο όλες οι βαλβίδες είναι ανοικτές εκτός από εκείνη του αέρα της πρώτης φόρτωσης και εκείνη της 
στραγγίσεως.      
     
Βασικά στοιχεία του δικτύου είναι το µέγεθος των δεξαµενών και η ηµερήσια παραγωγή του αποστακτήρα ο 
οποίος εξασφαλίζει αφθονία γλυκού νερού. Για τον υπολογισµό της παροχής των αντλιών έχει σηµασία η 
µέγιστη παροχή που µπορεί να παρουσιασθεί, ενώ το ολικό ύψος της αντλίας πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
τη µέγιστη πίεση του συστήµατος που καθορίζεται µε βάση τις αντιστάσεις των σωληνώσεων. 
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2. ∆ιατάξεις 
 

Το δίκτυο αυτό (πόσιµο νερό, ζεστό ή / και κρύο) στα πλοία έχει  προορισµό την παροχή πόσιµου νερού, που 
αναρροφά η αντλία ποσίµου νερού από τις δεξαµενές του και τη διανοµή του για χρήση από το πλήρωµα και 
τους επιβάτες, στις καµπίνες, στους χώρους εστίασης (µπαρ, εστιατόρια κ.λ.π.), στα µαγειρεία και στους 
χώρους ατοµικής και γενικής  υγιεινής, καθώς και σε εγκαταστάσεις πλύσεως και γενικού καθαρισµού.  

Είναι συνηθισµένη η διάταξη παροχής θερµού και κρύου πόσιµου νερού, ιδιαίτερη δε πολλές φορές διάταξη 
προβλέπεται για την παροχή παγωµένου πόσιµου νερού σε κατάλληλες θέσεις των χώρων ενδιαίτησης. 
 
Το δίκτυο του πόσιµου νερού κατά κανόνα εξυπηρετείται µέσω συστήµατος σταθερής πίεσης (πιεστικό 
δοχείο µε αεραντλία, κοµπρεσέρ κ.λ.π.) που διατηρεί οµαλή την παροχή του νερού και υπό σταθερή πίεση 
στα σηµεία κατανάλωσης.  
 
Σήµερα στα πλοία, για λόγους απλότητας, για την αποφυγή διαβρώσεων, αλλά και επειδή υπάρχει αφθονία 
γλυκού νερού µε τη χρήση αποστακτήρων που εκµεταλλεύονται τη θερµότητα από τη ψύξη της κυρίας 
µηχανής, υπάρχει η τάση να καθιερωθεί ένα ενιαίο δίκτυο γλυκού νερού, για το πόσιµο, τις ανάγκες λάτρας 
και υγιεινής. 
 
Βασικά στοιχεία του δικτύου είναι το µέγεθος των δεξαµενών αποθήκευσής του και η ηµερήσια παραγωγή 
του αποστακτήρα (να σηµειωθεί ότι οι αποστακτήρες ενεργοποιούνται εκτός λιµένος). 
 
Στον επόµενο πίνακα 7 δίδονται τιµές των καταναλώσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη µελέτη των 
στοιχείων αυτών του δικτύου γλυκού νερού. 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Παροχή ( ),
ί

ά έ
λ τρα

τοµο ηµ ρα  

 Πόσιµο Λάτρας 
Πόσιµο νερό 
Πλήρωµα ή επιβάτες …………………………… 

 
2,5 

 

Νερό µαγειρείου 
Μαγείρεµα και πλύσιµο τροφών ……………….. 
πλύσιµο πιάτων ………………………………… 

 
2,8 
1,8 

 

Νερό λάτρας 
Λουτρά (ντους, όχι µπανιέρα) ………………….. 
Νιπτήρες αποχωρητηρίων ……………………… 
Πλυντήρια ρούχων …………………………….. 

 
…………………………...
…………………………...
…………………………... 

 
57 
18 
  3,5 

Καθαρισµός χώρων µαγειρείου και τραπεζαρίας  5,5  
1η Σηµείωση : το σύνολο νερού ποσίµου – λάτρας  µπορεί  να λαµβάνεται : 

1. για φορτηγά πλοία ……………………………………  (100 – 150) ( )l
ά έτοµο ηµ ρα×

 

2. επιβατηγά πλοία και ΄΄πολύ βρώµικα΄΄ φορτηγά (όπως αλιευτικά) …(200 – 250) ( )l
ά έτοµο ηµ ρα×

 

2η Σηµείωση  : εάν χρησιµοποιηθούν οι χαµηλώτερες τιµές στις κατηγοριες 1. και 2. , στους υπολογισµούς 

πρέπει να προστεθούν 20  ( )l
ά έτοµο ηµ ρα×

 για νερό εγκαταστάσεων υγιεινής όταν αυτές  τροφοδοτούνται 

µε γλυκό νερό.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
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Για τον υπολογισµό της παροχής των αντλιών, σηµασία έχει η µέγιστη παροχή κατά την αιχµή, ενώ το ολικό 
ύψος της αντλίας πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τη µέγιστη πίεση του συστήµατος που καθορίζεται µε βάση 
τις αντιστάσεις των σωληνώσεων. 
 
Βασικό στοιχείο επίσης για τον υπολογισµό της µέγιστης παροχής που µπορεί να παρουσιασθεί, είναι ο 
αριθµός των εγκατεστηµένων λήψεων για κάθε είδος καταναλωτή.  
 
Έχοντας χωρίσει τους καταναλωτές σε ‘’ µικρής διάρκειας’’ ( ντους, νιπτήρες, αποχωρητήριο) και σε 
‘’ µεγάλης διάρκειας’’ ( πλυντήρια ρούχων, παροχές λάτρας στη κουζίνα)  είναι δυνατό να υπολογισθεί η 
µέγιστη παροχή του δικτύου. 
 
Στον επόµενο ΠΙΝΑΚΑ 7 

α , δίδονται  κατ΄ εκτίµηση τιµές παροχής και θερµοκρασίας για διάφορα δίκτυα  
για καταναλώσεις µικρής και µεγάλης διάρκειας .  
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 7 
α 

 
Εκτός από τις αντλίες που αναρροφούν από τις δεξαµενές αποθήκευσης, στο δίκτυο υπάρχει το δοχείο 
πιέσεως όπου καταθλίβουν οι αντλίες και απ’ όπου τροφοδοτούνται οι διάφοροι καταναλωτές. 
 
 
Το δοχείο πιέσεως γεµίζει µέχρι ένα σηµείο µόνο µε νερό ενώ το υπόλοιπο επάνω τµήµα περιέχει πεπιεσµένο 
αέρα. 
 
Σκοπός του δοχείου πιέσεως είναι να διατηρεί στο δίκτυο πίεση αρκετή για τη ροή του νερού στις διάφορες 
λήψεις χωρίς να χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς η αντλία. 
 
 
Ο συνολικός όγκος του δοχείου πιέσεως εκλέγεται συνήθως ίσος προς το 1/10 της µέγιστης παροχής.  
 
 
Ο χρήσιµος όγκος του δοχείου πιέσεως εκλέγεται έτσι ώστε η αντλία να µην εκκινεί συχνότερα από 15 φορές 
την ώρα.  
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2. 1. ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 
 
Οι δεξαµενές του πόσιµου νερού µπορούν να βρίσκονται είτε µεταξύ των καταστρωµάτων των 
υπερκατασκευών, είτε να αποτελούν τµήµα της διαρρύθµισης των διπυθµένων του πλοίου, είτε να είναι 
δεξαµενές DEEP TANKS. 
 
Η θέση των δεξαµενών ποσίµου νερού επιλέγεται έτσι ώστε αυτές να µην έρχονται σε επαφή µε δεξαµενές 
που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση λυµάτων, υγρών καταλοίπων, λιπαντικών, καυσίµων, ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα µόλυνσης του ποσίµου από διαρροές των υγρών αυτών, ούτε να έχουν κοινά 
τοιχώµατα µε το σκελετό του πλοίου.  
 
Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται διαχωρισµός ανάµεσα στις δεξαµενές γλυκού νερού µε άλλες δεξαµενές, µε 
κενή ισαπόσταση (cofferdam).  
 
Οι δεξαµενές ποσίµου δεν πρέπει να εφάπτονται µε δεξαµενές θαλάσσιου έρµατος. Σε ειδικές περιπτώσεις, 
είναι δυνατό να επιτραπεί η τοποθέτηση τέτοιας δεξαµενής σε θέση όχι κάτω από δεξαµενή θαλάσσιου 
έρµατος ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης του ποσίµου νερού σε περίπτωση διαρροής, αυξάνοντας 
όµως το πάχος του διαχωριστικού ελάσµατος κατά 4 χιλιοστά σε σχέση µε αυτό που απαιτούν οι  κανονισµοί. 
 
Οι δεξαµενές ποσίµου νερού, πρέπει να διαθέτουν πώµα κενώσεως, ανθρωποθυρίδα για τον έλεγχο  και τον 
καθαρισµό τους, κρουνό (σε προσβάσιµο σηµείο) ώστε να είναι εφικτή η λήψη δείγµατος, καθώς επίσης και 
σωλήνα εξαερισµού εφαρµοσµένο µε τρόπο που δεν θα εισέρχονται ξένα σώµατα. 
 
Οι δεξαµενές  αποθήκευσης ποσίµου νερού πρέπει να έχουν αρίθµηση και να φέρουν επιγραφή ΄΄ΠΟΣΙΜΟ  
ΝΕΡΟ΄΄  <<POTABLE WATER>>  µε µέγεθος γραµµάτων 13 χιλιοστά. (βιβλιογρ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κ.Ε.Ε.Π. 
4339.29/03/2001). 
 
 
Η παροχή πόσιµου νερού στις δεξαµενές µπορεί να γίνεται : 
 
α.  Με βαρύτητα 
β.  Από δεξαµενή που βρίσκεται σε χαµηλό σηµείο και διοχετεύεται µέσω αντλίας νερού σε µια δεξαµενή 

χρήσεως η οποία θα λειτουργεί µε βαρύτητα 
γ.  Με δίκτυο υπό πίεση 
 
Οι δεξαµενές ποσίµου νερού, πρέπει να επιχρίονται µε ειδικά χρώµατα ή µε γαλακτώδες τσιµέντο (γαλλική 
γη) τουλάχιστον µια φορά το χρόνο ή εάν η δεξαµενή παραµείνει εκτός χρήσης για χρονικό διάστηµα πέραν 
των 60 ηµερών, ή κάθε φορά που ο ΚΕΕΠ ή οι υγειονοµικές Αρχές κρίνουν αναγκαίο. 
 
Εάν πρέπει να µπουν µέσα στη δεξαµενή εργάτες, αυτοί πρέπει να είναι καθαροί, να φορούν καθαρά ρούχα 
και παπούτσια, να µην υποφέρουν από δερµατικές αρρώστιες, να µην έχουν δυσεντερία ή τυφοειδή πυρετό. 
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2.2. ∆ΙΚΤΥΑ  
 
Οι σωληνώσεις του δικτύου ποσίµου νερού, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε σωλήνες άλλων δικτύων 
διότι υπάρχει ο κίνδυνος µόλυνσης. 
 
∆εν επιτρέπεται να διέρχονται µέσα από δεξαµενές λυµάτων, υγρών καταλοίπων, λιπαντικών, καυσίµων, 
αλλά ταυτόχρονα και οι σωληνώσεις αυτών των δεξαµενών δεν πρέπει να διέρχονται µέσα από τις δεξαµενές 
του πόσιµου νερού. 
 
Οι σωλήνες του δικτύου ποσίµου νερού είναι ανοξείδωτες, χαλύβδινες γαλβανισµένες (επιψευδαργυρωµένες). 
 
Οι σωληνώσεις µπορεί να είναι κατασκευασµένες επίσης από πλαστικό, δηλαδή PVC, PP (πολυπροπυλένιο), 
PE (πολυαιθυλένιο). Οι πλαστικές σωληνώσεις είναι ακριβότερες, όµως είναι πιο ελαφριές, έχουν 
µεγαλύτερη αντοχή και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης σε σχέση µε τις χαλύβδινες. 
 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει οι σωληνώσεις αυτές, είτε γαλβανισµένες είτε από πλαστικό υλικό, να 
συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας.  
 
Οι σωληνώσεις του πόσιµου νερού, πρέπει να είναι χρωµατισµένες µε µπλε χρώµα ή να φέρουν µπλε ταινία 
πλάτους 15 εκατοστών, ή να φέρουν µπλε ταινία σε κάθε σηµείο που διαχωρίζονται στα καταστρώµατα, στα 
διαχωριστικά τοιχώµατα του πλοίου και να διαστήµατα τα οποία  δεν ξεπερνούν τα 5 µέτρα σε όλα τα σηµεία 
εκτός από τα σηµεία όπου για λόγους διακόσµησης δεν επιτρέπεται. 
 
Η γραµµή εφοδιασµού πρέπει να έχει βιδωτό πώµα ( ή τάπα) δεµένο µε αλυσίδα έτσι ώστε το πώµα να µην 
ακουµπάει στο κατάστρωµα όταν αφήνεται ελεύθερο. 
 
Κάθε γραµµή εφοδιασµού πρέπει να είναι βαµµένη µε µπλε χρώµα και να φέρει επιγραφή ευκρινώς  
<<POTABLE WATER FILLING>>  µε µέγεθος γραµµάτων 13 χιλιοστά, εκτυπωµένη σε πινακίδα που είναι 
κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό και είναι τοποθετηµένη κοντά στο σηµείο που συνδέεται ο σωλήνας 
(µάνικα) εφοδιασµού. 
  
Για την λήψη δείγµατος χρησιµοποιούνται ειδικοί ελαστικοί σωλήνες (µάνικες) που πρέπει να φυλάσσονται 
σε ειδική θέση µακριά από εστίες µόλυνσης. 
 
Η πλήρωση των δεξαµενών γίνεται από ειδικό δίκτυο του πλοίου (δεν χρησιµοποιούνται οι σωλήνες 
θαλάσσιου νερού διότι είναι µολυσµένες), και απαγορεύεται να γίνεται από τις θυρίδες επίσκεψης των 
δεξαµενών. 
 
Κατά τη διαδικασία υδροληψίας, όταν σε λιµάνι χρησιµοποιείται σωλήνα πλήρωσης (µάνικα), πρέπει ο 
υπεύθυνος Αξιωµατικός (που έχει ορισθεί από τον Πλοίαρχο να επιβλέπει την όλη διαδικασία, σύµφωνα µε 
το I.S.M.) του πλοίου να ελέγξει ότι η συγκεκριµένη σωλήνα είναι καθαρή και δεν έχει διαρροές. 
 
Κατά την υδροληψία, η πρώτη ποσότητα νερού που παραλαµβάνεται αφήνεται να τρέξει διότι συχνά οι 
συνδέσεις, οι κρουνοί του δικτύου είναι δυνατό να περιέχουν ξένες ύλες.    
 
Στο δίκτυο τροφοδότησης µε πόσιµο νερό, πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό σύστηµα διήθησης.  
 
Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και 
να γίνεται σχετική εγγραφή στο ηµερολόγιο της γέφυρας. 
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2.2.1. Χρήση νερού από βραστήρα 
 
Η κατανάλωση πόσιµου νερού από βραστήρα, επιτρέπεται µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
είναι εφικτός ο άµεσος εφοδιασµός µε φυσικό πόσιµο νερό. Το αποσταγµένο νερό στερείται των αναγκαίων 
αλάτων για τον ανθρώπινο οργανισµό και επίσης είναι δυνατό να περιέχει παθογόνα µικρόβια που δεν 
καταστρέφονται στη θερµοκρασία των 60 0C που συνήθως λειτουργούν οι βραστήρες. 
 
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε το θαλάσσιο νερό που θα χρησιµοποιηθεί να µην 
προέρχεται από περιοχές µολυσµένες από βιοµηχανικά και άλλα απόβλητα, όπως είναι οι ακτές και οι 
εκβολές των ποταµών. Για τις εκβολές των ποταµών, έχει πιστοποιηθεί ότι υπάρχει µεγαλύτερη συγκέντρωση 
αλάτων από την κανονική και τα άλατα αυτά θα παρεµποδίσουν την οµαλή λειτουργία του βραστήρα. 
Απαγορεύεται όµως η διάθεση πόσιµου νερού από βραστήρα στα επιβατηγά και φορτηγά πλοία που εκτελούν 
πλόες εντός κλειστών θαλασσών (Μεσόγειος Θάλασσα). 
 
Το νερό που προέρχεται από βραστήρα κατά την εξάτµισή του δηµιουργεί άλατα τα οποία κατακάθηνται 
στους αυλούς και παρεµποδίζουν την καλή λειτουργία. Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί από την πυκνότητα της 
άλµης που αφαιρείται από το βραστήρα µετριέται µε ειδικά πυκνόµετρα και φυσικά αποτελεί ένδειξη για την 
τάση σχηµατισµού καθαλατώσεων.  
 
Η αφαίρεση των καθαλατώσεων από το βραστήρα, γίνεται µε τη µέθοδο του χηµικού καθαρισµού και µε την 
προσθήκη ειδικών παρασκευασµάτων σε µορφή σκόνης. 
 
Στη µέθοδο του χηµικού καθαρισµού προστίθεται στο βραστήρα συνθετικό παρασκεύασµα µε βάση το 
υδροχλωρικό οξύ σε αναλογία (8-10) %. 
 
Η πρόσθεση παρασκευασµάτων σκόνης έχει  στόχο την κατακράτηση των αιωρούµενων µορίων των αλάτων. 
 
Από τα παραπάνω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο πλοίαρχος πρέπει να έχει υπολογίσει τις αναγκαίες 
ποσότητες ποσίµου νερού για την εξυπηρέτηση επιβατών και πληρώµατος, ανάλογα µε το ταξίδι, ώστε να 
αποφεύγεται η έλλειψη νερού και συνεπώς η αδυναµία λειτουργίας του βραστήρα.          
 
Για την απαιτούµενη ποσότητα σε ένα ταξίδι, πρέπει να λαµβάνεται υπ΄όψιν : 
 
1. ο χρόνος του ταξιδιού, µε µια αύξηση περίπου 20 % για ασφάλεια 
2. πόσο χρόνο θα παραµείνει το πλοίο στο λιµάνι, δεδοµένου ότι σε κάποια λιµάνια δεν υπάρχει η 

δυνατότητα παροχής ποσίµου νερού, ή πιθανόν αυτή να γίνεται  σε περιορισµένη ποσότητα. 
 
 
2.2.2.  Ιδιότητες πόσιµου νερού 
 
Το πόσιµο νερό πρέπει να είναι άχρωµο, άοσµο, άγευστο, διαυγές, είναι όµως αβλαβές αυτό που έχει ελαφριά 
οσµή και γεύση χλωρίου. Επίσης πρέπει να δηµιουργεί φυσαλίδες όταν αναταράσσεται κάτι που αποδεικνύει 
τον καλό αερισµό των δεξαµενών αποθήκευσης, καθώς επίσης να έχει χαµηλή σκληρότητα, κάτι που µπορεί 
να διαπιστωθεί από το αν δηµιουργείται πλούσια σαπουνάδα κατά το  πλύσιµο των χεριών.   
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2.3.  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 
Η απολύµανση του πόσιµου νερού γίνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους : 
 
Α. Χλωρίωση 
 
Η χλωρίωση είναι µια διαδικασία κατά την οποία στο πόσιµο νερό προστίθεται χλωράσβεστος 
(υποχλωριούχο ασβέστιο) ή άλλες συνθετικές ουσίες χλωρίου οι οποίες κατά τη διάλυσή τους διασπώνται και 
απελευθερώνουν χλώριο το οποίο έχει µικροβιοκτόνο δράση. 
Οι ουσίες αυτές αγοράζονται σε µικρά δοχεία το οποία κλείνονται αεροστεγώς µετά από τη χρήση, επειδή 
αυτές οι ουσίες εξασθενίζουν εάν εκτεθούν στον αέρα, φυλάσσονται δε σε ψυχρό και σκοτεινό χώρο. 
 
Χλωρίωση πρέπει να γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις : 
 
1. όταν γίνει υδροληψία νερού που δεν είναι χλωριωµένο 
2. αν γίνει ρύπανση ή µόλυνση του νερού 
3. όταν υπάρχει αµφιβολία για την καθαρότητα του νερού που προµηθεύεται το πλοίο. 
 
Για τη χλωρίωση κυκλοφορούν παράγωγα χλωράσβεστου, -1- δε κουταλάκι του τσαγιού σκόνη 
χλωράσβεστου, χλωριώνει –1- τόνο νερού. 
 
Αν η δεξαµενή περιέχει νερό πριν τη χλωρίωση, τότε πρέπει να προστεθεί αρκετή σκόνη ώστε  να 
αποστειρωθεί και  το νερό που εισρέει στη δεξαµενή, αλλά και το νερό που ήδη υπάρχει.  
 
Έτσι, αν η δεξαµενή περιέχει –2- τόνους νερό πριν γεµίσει και πρόκειται να προστεθούν σε αυτήν άλλοι –10- 
τόνοι, η σκόνη χλωράσβεστου που πρέπει να χορηγηθεί είναι ίση µε –12- κουταλάκια τσαγιού. 
 
Σε περίπτωση που µολυνθεί το πόσιµο νερό, τότε το δίκτυο πρέπει να αποξηρανθεί, να καθαρισθεί και να 
χλωριωθεί. 
 
Μετά δε τον καθαρισµό, πρέπει να προστεθούν καθαρό νερό και χλωράσβεστος σε αναλογία 100 φορές 
µεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται για την κανονική χλωρίωση και η διάλυση του χλωρίου πρέπει να 
προστίθεται ενώ η δεξαµενή γεµίζει. 
 
Το νερό των δεξαµενών δεν πρέπει να πίνεται, πριν περάσει τουλάχιστον µια ώρα από τη χλωρίωση. 
 
Η αποτελεσµατικότητα της χλωρίωσης ελέγχεται από το ίζηµα του χλωρίου που παρουσιάζεται στα δείγµατα 
του νερού και µπορεί να εκτιµηθεί µε ένα χλωροµετρικό τεστ. 
 
Εάν κατά τον έλεγχο των δεξαµενών ή από τον έλεγχο των δειγµάτων διαπιστωθεί ότι το νερό είναι 
ακατάλληλο για πόσιµο, τότε µε ευθύνη του πλοιάρχου διατίθεται στους επιβάτες εµφιαλωµένο νερό. 
 
Το πόσιµο νερό πρέπει να απολυµαίνεται συνεχώς µε τη χρήση συσκευής αυτόµατης χλωρίωσης, ώστε να 
περιέχει χλώριο τουλάχιστον 2,0 mg / l, την ώρα του εφοδιασµού  ή κατά την παραγωγή του (από βραστήρα, 
ή µε τη µέθοδο της αντίστροφης ώσµωσης). 
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Το πόσιµο νερό πρέπει να απολυµαίνεται συνεχώς µε τη χρήση συσκευής αυτόµατης χλωρίωσης, ώστε να 

περιέχει χλώριο τουλάχιστον ( )2,0 mg
lit  την ώρα του εφοδιασµού ή κατά την παραγωγή του (από 

βραστήρα ή µε τη µέθοδο της αντίστροφης ώσµωσης). 
 

Το πόσιµο νερό στο δίκτυο διανοµής του πλοίου πρέπει να περιέχει ( )0,2 mg
lit  υπολειµµατικό χλώριο, το 

οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα ( )5,0 mg
lit και η µέτρηση αυτή πρέπει να γίνεται στο πιο αποµακρυσµένο 

σηµείο του δικτύου. 
 
Β. Για την απολύµανση του πόσιµου νερού υπάρχουν και οι παρακάτω µέθοδοι : 
 

1. υπεριώδεις ακτίνες 
2. εγκατάσταση φίλτρων αργύρου (έχει πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη χλωρίωση, αλλά έχει 

υπολογισθεί ότι ο χρόνος δράσης των φίλτρων αυτών είναι περίπου –6- ώρες, ενώ η δράση του 
χλωρίου απαιτεί περίπου 15 λεπτά). 

3. θέρµανση στους 60 βαθµούς για 30 λεπτά, εφ΄ οσον το νερό χρησιµοποιείται, εκτός από πόσιµο και 
για χρήση στα ντους. 

 
Γ. Οδηγίες 
 
α. Πρέπει να υπάρχει στο πλοίο αντίγραφο από πρόσφατες µικροβιολογικές αναλύσεις του πόσιµου νερού 

κάθε λιµένα πριν από τον εφοδιασµό νερού, ώστε να διαπιστώνεται η καταλληλότητα αυτού. Τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να διατηρούνται στο πλοίο για 12 µήνες και να είναι διαθέσιµα σε κάθε έλεγχο. 

 
β. Οι συσκευές προσδιορισµού και καταγραφής του χλωρίου πρέπει να βαθµονοµούνται στην αρχή του 

εφοδιασµού ή της παραγωγής πόσιµου νερού και αυτά να καταγράφονται στο αντίστοιχο βιβλίο. 
 
γ. Η συσκευή καταγραφής του υπολειµµατικού χλωρίου, πρέπει να βρίσκεται στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο 

του δικτύου του πόσιµου νερού, σε σηµείο που υπάρχει ροή. 
 
δ. Τα  αρχεία που καταγράφεται το υπολειµµατικό χλώριο  πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι το υπολειµµατικό 

χλώριο στο σύστηµα διανοµής είναι µεταξύ ( ) ( )0,2 0,5  mg
lit÷  (= p.p.m.) για διάστηµα τουλάχιστον 16 

ωρών για κάθε 24ωρο από τον τελευταίο έλεγχο του πλοίου. 
 
ε. Οι δεξαµενές αποθήκευσης του πόσιµου νερού και κάθε µέρος του δικτύου διανοµής του πόσιµου νερού, 

πρέπει να καθαρίζεται, να απολυµαίνεται και να ξεπλένεται στις παρακάτω περιπτώσεις :  
1. πριν τεθεί σε λειτουργία 
2. πριν επανατεθεί σε λειτουργία µετά από επισκευή 
3. σε περίπτωση ρύπανσης ή µόλυνσης του νερού 
4. όταν υπάρχει είσοδος ανθρώπου σε δεξαµενή αποθήκευσης 

 
Η απολύµανση που γίνεται σε περίπτωση µόλυνσης του δικτύου, πρέπει να γίνεται µε τη διατήρηση του 

υπολειµµατικού χλωρίου σε  ( )50 mg
lit  ( = p.p.m.) στην περιοχή που µολύνθηκε και να διατηρείται σε αυτό 

το επίπεδο για -4 ώρες.  
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 2.4.  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 
 
Το φαινόµενο της ώσµωσης, συνίσταται στη ροή καθαρού νερού πρός  υδατικό διάλυµα άλατος, µέσω µιας 
ηµι-περατής µεµβράνης. 
 

 
Σχήµα 18 

 
Στο σχήµα 18 η µεµβράνη Α χωρίζει ένα υδατικό διάλυµα άλατος Β από το καθαρό νερό Γ. Παρατηρείται 
ροή καθαρού νερού προς το διάλυµα. 
 
Όταν η πίεση στις δύο πλευρές εξισωθεί, τότε αποκαθίσταται η ωσµωτική ισορροπία.  
 
Η ύψωση της στάθµης στο δεξιό µέρος, δηλαδή στο υδατικό διάλυµα, δείχνει την ωσµωτική πίεση. 
 
Άν ασκηθεί µια εξωτερική πίεση µεγαλύτερη από την ωσµωτική, τότε προκαλείται αντιστροφή της ροής, 
δηλαδή ροή µορίων νερού από την περιοχή του διαλύµατος άλατος προς την περιοχή του καθαρού νερού.  
 
Αυτή η διαδικασία  είναι η αντίστροφη ώσµωση. 
 
Μπορεί εποµένως να εφαρµοστεί αυτή η µέθοδος όταν χρειάζεται να πάρουµε καθαρό νερό – πόσιµο από το 
θαλάσσιο νερό. 
 
Το φαινόµενο αυτό αξιοποιήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και η τεχνολογία κατέληξε στην κατασκευή και 
χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων αντίστροφης ώσµωσης σε πολλούς τοµείς. 
 
Ένα µηχάνηµα αντίστροφης ώσµωσης αποτελείται από : 
 

- αντλία υψηλής πίεσης 
- µεµβράνες 
- πιεστικό δοχείο µεµβρανών 
- σωληνώσεις εισόδου ακατέργαστου νερού, εξόδου καθαρού νερού και αποχέτευση συµπυκνωµάτων. 
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Συνήθως από τη διαδικασία της αντίστροφης ώσµωσης επιτυγχάνεται κατακράτηση ανεπιθύµητων ενώσεων 
ή µικροοργανισµών σε ποσοστό µέχρι 98 % του συνόλου αυτών που περιέχονται στο νερό. 
 
Η διαδικασία της αντίστροφης ώσµωσης µπορεί να αποδώσει 35 % παραγωγή ωφέλιµης ποσότητας πόσιµου 
νερού από το θαλασσινό νερό. 
 
Η εξωτερική πίεση που εξασκείται είναι περίπου ( )50  60  bar÷ στα συνήθη συστήµατα αντίστροφης 

ώσµωσης. Η πίεση αυτή, εκτός από το ότι πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την ωσµωτική πίεση, πρέπει να 
υπερνικήσει και τις τριβές µέσα  στις µεµβράνες.   
 
Για νερά µε συνολική περιεκτικότητα αλάτων πάνω από 700 ppm, η µέθοδος της αντίστροφης ώσµωσης είναι 
η καταλληλότερη µέθοδος επεξεργασίας νερού. Χρησιµοποιείται δε συνήθως για την αφαλάτωση του 
θαλασσινού νερού. 
 
Όταν το θαλασσινό νερό θερµανθεί σε σηµείο λίγο χαµηλότερα από το σηµείο βρασµού σε δεδοµένη πίεση, 
και στη συνέχεια µπεί σε ένα θάλαµο µε χαµηλότερη πίεση, παρατηρείται  
 
 
εκρηκτικός βρασµός µε σχηµατισµό ατµού µέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία στην υπάρχουσα πίεση µεταξύ 
ατµού και άλµης.  
 
 
2.5.  ∆ΙΑΝΟΜΗ  ΠΟΣΙΜΟΥ  ΝΕΡΟΥ 
 
Το δίκτυο ποσίµου νερού, παρέχει στις διάφορες θέσεις κατανάλωσης του πλοίου, το πόσιµο νερό, το νερό 
λάτρας και υγιεινής. 
 
Σε µεγαλύτερα πλοία χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα δίκτυα τα οποία αναρροφούν το νερό από τις αντίστοιχες 
δεξαµενές και το διανέµουν στα µαγειρεία, υα κυλικεία, τα λουτρά κ.λ.π. 
 
Προβλέπεται και ειδική διάταξη για τη θέρµανση του νερού, όπου απαιτείται ζεστό νερό.  
 
Η απλούστερη διάταξη είναι η τοποθέτηση δεξαµενών σε υψηλότερα σηµεία των καταστρωµάτων, απ’ όπου 
το νερό διανέµεται δια της βαρύτητας. Η στάθµη µέσα στις δεξαµενές διατηρείται σταθερή, για σταθερή 
πίεση ροής, µε τη βοήθεια ενός πλωτήρα, ο οποίος ανάλογα µε το ύψος της στάθµης ενεργοποιεί το σύστηµα 
εκκίνησης της αντλίας πληρώσεως της δεξαµενής. 
 
Επειδή όµως στις εκτεθειµένες δεξαµενές άλλαζε η θερµοκρασία του νερού από τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες, η ροή ήταν ακανόνιστη. 
 
Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίστηκε, χρησιµοποιώντας τις δεξαµενές πιέσεως. 
 
Μέσα σε αυτές τις δεξαµενές, δηµιουργείται πάνω από την επιφάνεια της στάθµης, µε παροχή πεπιεσµένου 
αέρα, η απαιτούµενη πίεση ροής προς τους καταναλωτές. 
Όταν µεταβάλλεται η στάθµη, µεταβάλλεται και η πίεση, οπότε ενεργοποιείται η αντλία που παρέχει την 
απαιτούµενη ποσότητα του νερού στη δεξαµενή για εξισορρόπηση της πίεσης. 
 
Μια απλή τέτοια εγκατάσταση παρουσιάζεται παρακάτω και στη συνέχεια παρουσιάζεται µια εγκατάσταση 
πόσιµου νερού.  
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                                                          Σχήµα 19 
 

 
Σχήµα 20 
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∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 
 
 
Είναι ανάλογο µε το δίκτυο πετρελαίου.  
 
Είναι ένα δίκτυο που µπαίνει πολύ νωρίς σε λειτουργία όταν πρόκειται να ξεκινήσει ένα πλοίο.  
 
 
Το δίκτυο λιπάνσεως είναι κυρίως το δίκτυο που εξυπηρετεί την Κ.Μ., Πετρελαιοµηχανή ή Ατµοστρόβιλο.  
 
Περιλαµβάνει όµως και το δίκτυο λιπάνσεως των κινητήρων των ηλεκτρογεννητριών, τις δεξαµενές που 
περιέχουν τα λιπαντικά λάδια για όλα τα µικρότερα µηχανήµατα του πλοίου, τις σωληνώσεις, που οδηγούν το 
κάθε λάδι στο αντίστοιχο µηχάνηµα, καθώς και τις αντλίες κυκλοφορίας λαδιού των µικρότερων 
µηχανηµάτων, όπως π.χ. στροβίλους κίνησης αντλίας φορτίου. 
 
 
Το δίκτυο λιπάνσεως µπαίνει σε λειτουργία νωρίς µε σκοπό το ξέπλυµα και το καθάρισµα των σωληνώσεων 
και των δεξαµενών. 
 
Οι αντλίες λειτουργούν συνεχώς για 36 ώρες και το λάδι που χρησιµοποιείται κατά τη λειτουργία αυτή 
αφαιρείται µετά και η δεξαµενή κυκλοφορίας καθαρίζεται µε µεγάλη επιµέλεια και επιθεωρείται.  
 
Στη συνέχεια τοποθετείται στη δεξαµενή το λάδι κανονικής λειτουργίας και το δίκτυο λαδιού λιπάνσεως 
µπαίνει σε λειτουργία αρκετή ώρα πριν από το προβλεπόµενο ξεκίνηµα της Κ.Μ. 
 
  
Είναι ένα δίκτυο ζωτικής σηµασίας για την ακεραιότητα των µηχανηµάτων και γι΄αυτό υπάρχουν οι 
παρακάτω προδιαγραφές ασφαλείας από τους Κανονισµούς : 
 
 
α. ∆ύο –2- αντλίες λιπάνσεως, από τις οποίες η µια εφεδρείας (stand-by), αυτόµατο οπτικό και ακουστικό 

συναγερµό για ανεπαρκή πίεση λαδιού στο δίκτυο λιπάνσεως. 
 
β. Στην εγκατάσταση µηχανής µε στρόβιλο, αυτόµατη συσκευή διακοπής του ατµού στο στρόβιλο σε 

περίπτωση ανεπαρκούς πιέσεως του λαδιού, µαζί µε ένα συµπληρωµατικό αυτόµατο µέσο ανάγκης 
λιπάνσεως.  

 
Αυτό το τελευταίο µπορεί να αποτελείται από µια δεξαµενή λαδιού µε βαρύτητα ικανή να λιπάνει 
τουλάχιστον για 3΄ το στρόβιλο και τα γρανάζια.  
 
Αυτή η δεξαµενή βαρύτητας πρέπει να έχει συναγερµό για χαµηλή στάθµη. 
 
 
Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραµµα δικτύου λιπάνσεως., 
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Σχήµα   21 

 
 
 
Το διάγραµµα του σχήµατος 21, αν και είναι πολύ απλοποιηµένο σε σύγκριση µε το πραγµατικό και 
εποµένως θα υποστεί πολλές αλλαγές σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων, 
δείχνει τις παρακάτω ιδιαιτερότητες του δικτύου : 
 

- ξεχωριστές δεξαµενές λαδιού για στροφαλοφόρο σύστηµα Κ.Μ., κυλίνδρους Κ.Μ. και λίπανση 
βοηθητικών πετρελαιοµηχανών, τοποθετηµένες ψηλά στο µηχανοστάσιο για µια τροφοδοσία µε 
βαρύτητα. Άνοιγµα διαφυγής αερίου στον αέρα µε δίκτυο κατασβέσεως διότι οι ατµοί του λαδιού 
είναι εύφλεκτοι. 

- Κ.Μ. µε Κάρτερ και ξεχωριστό φρεάτιο λαδιού στο οποίο µαζεύεται µε βαρύτητα το λάδι από το 
στροφαλοφόρο σύστηµα. 

- Βοηθητικά πετρελαιοµηχανήµατα µε κάρτερ λαδιού χωρίς φρεάτιο (των οποίων το σχήµα δεν 
φαίνεται για συντοµία και επειδή είναι ανάλογο µε εκείνο της Κ.Μ.). 
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- 1 ή περισσότερα συστήµατα καθαρισµού (DEP) (purifier) φυγοκεντρικού τύπου ή ειδικά φίλτρα 

καθαρισµού diesel. Καθαριστήρες µε διπλή αντλία, µια αναρρόφησης από το φρεάτιο και µια 
κατάθλιψης. 

- 2 αντλίες δικτύου λαδιού για στρόφαλο (Ρ1, Ρ2) 
- ψυκτικό λάδι (R.O.) µε θερµοστατική βαλβίδα  3  οδών η οποία υποχρεώνει το λάδι να περάσει µέσα 

από το ψυκτικό, όταν η θερµοκρασία φθάσει µια προκαθορισµένη τιµή (π.χ. 400 C). Το ψυκτικό 
ψύχεται συνήθως µε νερό θάλασσας ή γλυκό νερό. 

- Αντλίες λαδιού κυλίνδρων (POC) τροφοδοτούµενες από την δεξαµενή ή λαδιού κυλίνδρων. 
- Αποχέτευση χρησιµοποιηµένου λαδιού. 
- Πολλά φίλτρα και ειδικής κατασκευής (αυτοκαθαριζόµενα, διπλά κλπ). 

 
 
Οι κινητήρες των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των µικρότερων µηχανηµάτων έχουν εξηρτηµένη αντλία 
αλλά πολλές φορές χρησιµοποιείται ηλεκτροκίνητη ή και χειροκίνητη αντλία για την προλίπανση, πριν 
ξεκινήσει ο κινητήρας ή ο στρόβιλος και αρχίσει η λειτουργία της εξηρτηµένης. 
 
Οι παροχές των αντλιών καθορίζονται από τους κατασκευαστές των κινητήρων, για προκαταρκτικούς 
υπολογισµούς µπορεί να ληφθεί  για βραδύστροφους δίχρονους πετρελαιοκινητήρες  η  προσεγγιστική τιµή  
(12-20) l / KW h. 
 
H χωρητικότητα της δεξαµενής κυκλοφορίας του λαδιού λιπάνσεως (για τις Κ.Μ. χρησιµοποιείται ο 
στροφαλοθάλαµος της µηχανής ή δεξαµενή κάτω από την Κ.Μ. που είναι µέρος του πλοίου) καθορίζεται από 
τον κατασκευαστή της µηχανής. 
 
 
Εκτός από τη δεξαµενή κυκλοφορίας  του λαδιού λιπάνσεως, υπάρχει η δεξαµενή αποθήκευσης µε 
χωρητικότητα ίση µε αυτήν της κυκλοφορίας, η δεξαµενή  κατακαθίσεως, η δεξαµενή διαρροών µε ανιχνευτή 
υψηλής στάθµης, η δεξαµενή αποβλήτων στην οποίαν καταλήγουν (εκτός από τις διαρροές) τα απόβλητα από 
το φυγοκεντρικό διαχωριστή που υπάρχει στο δίκτυο και από το οποίο περνάει το λάδι σε προκαθορισµένα 
χρονικά διαστήµατα για να διατηρείται καθαρό. Η απώλεια του λαδιού αυτού είναι πολύ µικρή και περίπου  
(0,1 – 0,2) g/kWh για βραδύστροφους κινητήρες, και 1,0 g/kWh για µεσόστροφους.  
 
 
Η κατανάλωση του κυλινδρέλαιου (για τη λίπανση των κυλίνδρων) είναι σηµαντική και περίπου (0,5 – 1,0) 
g/kWh για τους µεγάλους δίχρονους κινητήρες.  
 
 
Για το κυλινδρέλαιο υπάρχει η δεξαµενή αποθήκευσης, η δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης ώστε να 
ελέγχεται καθηµερινά η ποσότητα που καταναλώνεται.  
 
 
Για τους µικρότερους πετρελαιοκινητήρες η λίπανση των κυλίνδρων γίνεται µε το λάδι του 
στροφαλοθαλάµου που εκτοξεύεται στις επιφάνειες των χιτωνίων και η κατανάλωση είναι περίπου 1,5 
g/kWh. 
 
 
Στο υπό εξέταση δίκτυο οι σωληνώσεις , διαµέτρων εναρµονισµένων στα χαρακτηριστικά των αντλιών και 
στις απαιτήσεις του δικτύου, είναι εσωτερικά καθαρισµένες για να εξασφαλίζουν την καθαριότητα του 
δικτύου.      
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΙ – ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΙΚΟΙ 
 
 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
 
Η διάταξη της κατασκευής των δεξαµενών διπυθµένων ή µη, όλων των πλοίων, πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
επιτρέπει την ελεύθερη διαφυγή του αέρα και των αερίων προς τις σωλήνες εξαερισµού.  
 
Κάθε δεξαµενή υγρού πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε τουλάχιστον δυο (2) σωλήνες εξαερισµού (εκτός 
µικρών δεξαµενών , όπως οι δεξαµενές κατακάθισης καυσίµων) που τοποθετούνται, στην άνω επιφάνεια της 
δεξαµενής,  στο αντίθετο άκρο της δεξαµενής εκείνου που είναι τοποθετηµένοι οι σωλήνες πλήρωσης. 
 
Τα εξαεριστικά έχουν σκοπό να διατηρούν την πίεση στις δεξαµενές ίση µε την ατµοσφαιρική πίεση κατά τη 
φόρτωση και την εκφόρτωση αυτών, να διαφεύγει δηλαδή µέσα από τις σωλήνες αυτές ο αέρας διότι σε 
αντίθετη περίπτωση ο συµπιεζόµενος αέρας δεν θα επέτρεπε την ολοκληρωτική πλήρωση της δεξαµενής µε 
συνέπεια να δηµιουργούνται επικίνδυνες υπερπιέσεις για την κατασκευή του πλοίου , πρέπει δε να 
καταλήγουν πάνω από το κατάστρωµα στεγανών φρακτών. 
 
Το υψηλότερο σηµείο των εξαεριστικών σωλήνων έχει ηµικυκλική µορφή και είναι εφοδιασµένο µε συσκευή 
αντεπιστροφής ώστε να αποφεύγεται η είσοδος θάλασσας (σχ. µε αντίβαρο, σχ. µε σφαίρα η οποία κλείνει 
προς τα άνω όταν πιέζεται από κάτω µε νερό). 
 
Υπάρχει στην καµπύλη κάθε εξαεριστικού µια οπή 10 χιλ. για να µη δηµιουργηθεί κενό κατά το άδειασµα της 
δεξαµενής. 
 
Τα εξαεριστικά είναι επίσης εφοδιασµένα στις άκρες µε δικτυωτά διαφράγµατα που σταµατούν τις φλόγες σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
Το ύψος των εξαεριστικών σωλήνων από την άνω επιφάνεια των εκτεθειµένων καταστρωµάτων ή της 
επίστρωσης όπου τοποθετείται, µέχρι το σηµείο όπου µπορεί να εισχωρήσει το νερό, δεν θα είναι µικρότερο 
από :  
 
- 760 χιλ. επί του καταστρώµατος στεγανών φρακτών  
- 450 χιλ. επί των καταστρωµάτων των υπερκατασκευών. 
 
Η ολική επιφάνεια διατοµής των εξαεριστικών σωλήνων κάθε δεξαµενής ή των σωλήνων υπερπλήρωσης, 
θα είναι µεγαλύτερη κατά 25 % τουλάχιστον της πραγµατικής επιφάνειας των αντίστοιχων σωλήνων 
πλήρωσης.  
 
Οι εξαεριστικοί σωλήνες δεν θα έχουν εσωτερική διάµετρο µικρότερη από : 
 
-  38 χιλιοστά (1,5 ίντσες) για τις δεξαµενές γλυκού νερού,  
-  50 χιλ.(2 ίντσες)  για δεξαµενές θαλασσέρµατος,  
-  63 χιλ. (2,5 ίντσες) για δεξαµενές πετρελαίου,  
 
µε ελάχιστο πάχος 5 χιλ. 
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 
Στις δεξαµενές τοποθετούνται σωλήνες υπερπλήρωσης οι οποίες καταλήγουν σε δεξαµενή υπερπλήρωσης 
επαρκούς χωρητικότητας.  
 
Προβλέπεται υάλινος δείκτης επί του σωλήνα υπερπλήρωσης για να δείχνει πότε οι δεξαµενές 
υπερπληρούνται.  
Εναλλακτικά, προβλέπεται συσκευή αναγγελίας για προειδοποίηση όταν οι δεξαµενές  υπερπληρούνται ή 
όταν το πετρέλαιο φθάνει σε µια προκαθορισµένη στάθµη µέσα στις δεξαµενές.  
Οι σωλήνες υπερπλήρωσης θα είναι χαλύβδινες µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 5 χιλιοστά.   
 
 
 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
 
Λαµβάνεται πρόβλεψη για την καταµέτρηση όλων των δεξαµενών των διαµερισµάτων εκείνων που δεν είναι 
προσιτά  σε κάθε στιγµή.  
 
Οι δεξαµενές καυσίµων και γλυκού νερού, εκτός από εγκεκριµένο µηχανισµό µετρήσεως στάθµης, πρέπει να 
διαθέτουν και πρόσθετο χειροκίνητο µέσο µετρήσεως. 
 
Οι καταµετρητικοί σωλήνες πρέπει είναι χαλύβδινοι ελαχίστου πάχους 4,5 χιλιοστών,  να έχουν εσωτερική 
διάµετρο όχι µικρότερη από 32 χιλιοστά και όταν διέρχονται µέσα από ψυκτικούς χώρους ή µέσα από τις 
µονώσεις πρέπει να έχουν εσωτερική διάµετρο όχι µικρότερη των 65 χιλιοστών.  
 
Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να οδηγούν από το χαµηλώτερο σηµείο της δεξαµενής µέχρι το κατάστρωµα 
στεγανών φρακτών (ή πάντως σε κάποια προσιτή θέση). Κάτω από το ανοικτό άκρο της σωλήνας πρέπει να 
τοποθετούνται τεµάχια ελάσµατος κρούσεως ικανού πάχους. 
 
Οι καταµετρητικοί σωλήνες φθάνουν µέχρι την οροφή της δεξαµενής ή µέχρι ένα ανώτερο κατάστρωµα, 
όπου και προβλέπεται πώµα κοχλιούµενο συνήθως σε ορειχάλκινο περιαυχένιο που τοποθετείται επί του 
καταστρώµατος.  
 
Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι ευθείς όσον είναι πρακτικά δυνατό και σε περίπτωση που καµπυλώνονται 
για να προσαρµοστούν στην κατασκευή του πλοίου η καµπυλότητά τους πρέπει να είναι αρκετά οµαλή ώστε 
να επιτρέπεται η ευχερής δίοδος της καταµετρητικής ράβδου ή αλυσίδας. Σε κάθε ανώτατο άκρο τέτοιας 
σωλήνας τοποθετείται ονοµαστική πινακίδα. 
 
Εάν στους χώρους µηχανών δεν είναι πρακτικά εφικτό οι σωλήνες καταµέτρησης να φθάνουν µέχρι το 
κατάστρωµα, τότε µπορούν να τοποθετούνται βραχείς σωλήνες που να εκτείνονται σε προσιτή θέση πάνω 
από το δάπεδο (πανιόλο).  
 
Εάν χρησιµοποιούνται υάλινοι σωλήνες για την ένδειξη της στάθµης του υγρού µέσα στις δεξαµενές  
πετρελαίου, ελαίου λιπάνσεως ή άλλου  αναφλέξιµου υγρού, οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ανθεκτικοί σε 
υψηλές θερµοκρασίες, να προφυλάσσονται από µηχανική βλάβη και να είναι εφοδιασµένοι µε αυτοκλειόµενα 
επιστόµια στο άνω και κάτω άκρο εάν συνδέονται µε τις δεξαµενές κάτω από τη µέγιστη στάθµη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

 
Για τη µελέτη και σχεδίαση ενός δικτύου σωληνώσεων , απαιτείται η επιλογή τυποποιηµένου υλικού για τις 

σωληνώσεις , ο προσδιορισµός της παροχής όγκου  ( )3m
h  ή παροχή µάζας ( )kg

h  , ο προσδιορισµός της 

πίεσης και της θερµοκρασίας λειτουργίας του δικτύου , η επιλογή της ταχύτητας ροής του ρευστού στις 
σωληνώσεις του δικτύου , ο υπολογισµός της εσωτερικής διαµέτρου των σωλήνων και η τυποποίησή της 
µε βάση τις σωλήνες του εµπορίου , ο υπολογισµός του πάχους τοιχώµατος των σωλήνων  και ο έλεγχος της 
ταχύτητας ροής οπότε η τελική επιλογή των σωλήνων  . 
 
Η παροχή κάθε κλάδου του δικτύου εξαρτάται από τις ανάγκες των καταναλώσεων που πρέπει να 
εξυπηρετηθούν από το υπό σχεδίαση δίκτυο. 
 
Για ένα δίκτυο πυρόσβεσης η παροχή προκύπτει από απαιτήσεις των κανονισµών , για νερό ψύξης κινητήρων 
προδιαγράφεται από τα τεχνικά στοιχεία των κατασκευαστών , για ένα εναλλάκτη θερµότητας προκύπτει από 
τον αναλυτικό υπολογισµό του  µηχανήµατος. 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ (5α σελ. 13 και 5β σελ.14) δίδονται τα καταλληλότερα υλικά για κάθε δίκτυο , ενώ στον 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (σελ. 15) δίδεται η διάρκεια ζωής διαφόρων σωληνώσεων πλοίων (στατιστικός 
προσδιορισµός). 
 
 
  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 
Μετά από την επιλογή του υλικού των σωλήνων του υπό µελέτη δικτύου , για την επιλογή των σωλήνων 
απαιτείται ο προσδιορισµός της εσωτερικής διαµέτρου των σωλήνων µε τον έλεγχο της ταχύτητας ροής του 
ρευστού µέσα σε αυτές.  
 
Βασικό δεδοµένο για τους υπολογισµούς είναι η παροχή που πρέπει να εξυπηρετηθεί από το υπό µελέτη 
δίκτυο . 

Η παροχή δίδεται είτε  σε µονάδες όγκου  ( )3m
h  , είτε σε µονάδες µάζας ( )kg

h . 

 
Για το υπό υπολογισµό δίκτυο , µε γνωστή την παροχή και τις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου (πίεση , 
θερµοκρασία ρευστού) από τον ΠΙΝΑΚΑ 8 (σελ. 51) , ευρίσκεται το διάστηµα µεταβολής της ταχύτητας του 
ρευστού σε αυτό.  
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ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 
Είναι γνωστό ότι  η παροχή δίδεται από τη σχέση :  
 

( )3
 V

mQ A w h= ×   ή  ( )   kgQ A w hρ ρ= × × , όπου   

 

( )2
2

.   
4

d
A mεσωτπ ×

=  = εµβαδόν διατοµής σωλήνα, ( )3 kg
m

ρ  = πυκνότητα ρευστού 

 
 
Επειδή η γκάµα τιµών της ταχύτητας είναι συνήθως µεγάλη , και δεδοµένου ότι στις παραπάνω σχέσεις 
υπολογισµού της παροχής υπάρχουν δύο άγνωστοι (ταχύτητα και διάµετρος σωλήνας) , για τον υπολογισµό 
της διαµέτρου επιλέγεται η έµµεσα προσδιοριζόµενη ταχύτητα από τον ΠΙΝΑΚΑ 8 και η τιµή αυτή 
αντικαθίσταται στη θέση της ταχύτητας w  στις σχέσεις της παροχής. 
 
Στη συνέχεια υπολογίζεται η τιµή της διαµέτρου που προκύπτει από τη σχέση της παροχής που εφαρµόζεται 
σε κάθε περίπτωση , οπότε πρέπει να γίνει η εκλογή της καταλληλότερης σωλήνας για το υπό υπολογισµό 
δίκτυο ώστε να εξυπηρετείται και η παροχή . 
 
Οι σωλήνες είναι τυποποιηµένοι µε βάση την ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ διάµετρο σε κάθε µια από τις οποίες 
αντιστοιχεί µια εξωτερική διάµετρος και ένα πάχος τοιχώµατος σωλήνας . Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 
και διαφορετικό πάχος τοιχώµατος , αλλά αυτό γίνεται εφ΄ όσον απαιτείται από τον έλεγχο αντοχής της 
σωλήνωσης µε βάση τις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου (πίεση , θερµοκρασία).  
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Έχοντας υπολογίσει την εσωτερική διάµετρο από τη σχέση της παροχής , επιλέγεται από τον ΠΙΝΑΚΑ 9 η 
ονοµαστική διάµετρος που η τιµή της είναι κοντά στην υπολογισµένη τιµή της εσωτερικής διαµέτρου . Από 
την τιµή της εξωτερικής διαµέτρου λαµβάνεται η αντίστοιχη εξωτερική διάµετρος  ad  , το πάχος τοιχώµατος  

s (το κανονικό πάχος κατά DIN 2448 , σελίδα 59).    
 

 
     ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
 
 
Στη συνέχεια από τη σχέση της παροχής γίνεται υπολογισµός της τιµής της ταχύτητας ροής του ρευστού και 
εάν η τιµή αυτή περιλαµβάνεται ανάµεσα στην επιτρεπόµενη ταχύτητα και την ανώτατη επιτρεπόµενη 
ταχύτητα που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 8  , τότε γίνεται αποδεκτή και η αντίστοιχη τιµή της εσωτερικής 
διαµέτρου. 
 
 
Όταν οι συνθήκες λειτουργίας του δικτύου επιβάλλουν την επιλογή διαφορετικού πάχους από το κανονικό 
πάχος τοιχώµατος σωλήνα , αυτό επιλέγεται από τον ΠΙΝΑΚΑ 2448 (σελίδα 65) και στη συνέχεια γίνεται 
και ο έλεγχος ταχύτητας και αντοχής για την αποδοχή του διαφορετικού πάχους.  
 
 
Στον ΠΙΝΑΚΑ 9α και ΠΙΝΑΚΑ 10 , δίδονται τα ελάχιστα πάχη για χαλκοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες 
που χρησιµοποιούνται στα πλοία και στον   ΠΙΝΑΚΑ 10α  δίδεται το ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 

σωλήνων από χαλκό και κράµατα χαλκού . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9α 
 
 

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
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Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος σωλήνων από χαλκό και κράµατα χαλκού 

 

Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος  (mm) Εξωτερική διάµετρος 

(mm) Χαλκός Κράµατα χαλκού 

8 -10 1 0,8 

12 - 20 1,2 1 

25 – 44,5 1,5 1,2 

50 – 76,1 2 1,5 

88,9 - 108 2,5 2 

133 - 159 3 2,5 

193,7 - 267 3,5 3 

273 – 457,2 4 3,5 

470 4 3,5 

508 4,5 4 

(R.I.N.A. Part C , Ch. 1 , Sect. 10) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10α 

 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 

 
Τα δίκτυα σωληνώσεων µε πίεση διαιρούνται σε τρείς κατηγορίες σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα :  

 
∆ίκτυο Κατηγορία Ι Κατηγορία ΙΙ Κατηγορία ΙΙΙ 
  p (MPa) t  (0C )  P (MPa) t  (0C )  P (MPa) t  (0C ) 
Καυσίµου   1,6p >    150t >        *       *   0,7p ≤    60t ≤  
Ατµού   1,6p >    300t >        *       *   0,7p ≤    170t ≤  
Έλαιο λίπανσης   1,6p >    150t >        *       *   0,7p ≤    60t ≤  
Αέρας , αέριο , νερό , 
υδραυλικά µη 
εύκλεκτα υγρά  

  4p >    300t >        *       *   1,6p ≤    200t ≤  

υδραυλικά εύκλεκτα 
υγρά 

  1,6p >    150t >        *       *   0,7p ≤    60t ≤  

      (*)  : συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας διαφορετικές  από  τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ. 
(R.I.N.A. Part C , Ch. 1 , Sect. 10) 
 
      ΠΙΝΑΚΑΣ 10 β 
 
Η διαίρεση των σωλήνων και των δικτύων γίνεται για τον καθορισµό πιέσεων δοκιµής , συνδέσµων , τρόπου 
συγκόλλησης . Οι σωλήνες της Κατηγορίας ΙΙΙ µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για µετρητικούς σωλήνες , 
σωλήνες υπερχείλησης κ.λ.π.  
 
Το πάχος σε (mm) των σωλήνων υπό πίεση υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση :  
 

0     
  

1 
100

t b c
t

a

+ +
=

−
 ,    όπου :  
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0t  = πάχος σε (mm)  
  

 
2       

p D

K e p

×
=

× × +
 , όπου :  

 
 
p = πίεση σχεδίασης , σε (MPa) 

 
D = εξωτερική διάµετρος της σωλήνας , σε (mm)    
 

K  = επιτρεπόµενη τάση , σε 2
N

mm
 
 
 

 , δίδεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ  11 , 12 , 13  

 

 
(R.I.N.A. Part C , Ch. 1 , Sect. 10) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
 
 

 
(R.I.N.A. Part C , Ch. 1 , Sect. 10) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 
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(R.I.N.A. Part C , Ch. 1 , Sect. 10) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
 
 
e  = συντελεστής αποτελεσµατικότητας της συγκόλλησης = 1 για σωλήνες χωρίς ραφή και σωλήνες που 
έχουν συγκολληθεί  µε µέθοδο αποδεκτό από το Νηογνώµονα . 
 
 c  = προσαύξηση λόγω διάβρωσης , σε πίνακες 14 , 15  
 

Προσαύξηση λόγω διάβρωσης πάχους τοιχώµατος χαλυβδοσωλήνων 
 

∆ίκτυο σωληνώσεων Σταθερά c (mm) 

Υπέρθερµος ατµός 0,3 
Κεκορεσµένος ατµός 0,8 
Θερµαντικά στοιχεία ατµού σε δεξαµενές 
φορτίου και δεξαµενές καυσίµου 

2,0 

Τροφοδοτικό νερό λεβήτων σε ανοικτά δίκτυα  1,5 
Τροφοδοτικό νερό λεβήτων σε κλειστά δίκτυα  0,5 
Εξαγωγή νερού λεβήτων (δίκτυα στρατσώνας) 1,5 
Πεπιεσµένος αέρας 1,0 
Υδραυλικά ρευστά 0,3 
Έλαια λίπανσης 0,3 
Καύσιµο 1,0 
∆ιαθερµικά ρευστά 1,0 
Γλυκό νερό 0,8 
Νερό θάλασσας 3,0 
Ψυκτικά υγρά 0,3 
Εγκαταστάσεις φορτίου δεξαµενοπλοίων 2,0 
Εγκαταστάσεις φορτίου για πλοία 
υγροποιηµένων αερίων 

0,3 

 
Σηµειώσεις :  

1. για σωληνώσεις που διέρχονται από δεξαµενές υγρού φορτίου , προστίθεται µια ακόµη σταθερά 
διάβρωσης για να ληφθεί υπ όψιν η εξωτερική διάβρωση. 

2. η σταθερά διάβρωσης µπορεί να µειωθεί όταν οι σωληνώσεις και κάθε εξάρτηµα σύνδεσης είναι 
προστατευµένο κατά της διάβρωσης µε κατάλληλη βαφή , επένδυση κ.λ.π.  

(R.I.N.A. Part C , Ch. 1 , Sect. 10) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
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Προσαύξηση λόγω διάβρωσης πάχους τοιχώµατος  σωλήνων από άλλα υλικά 

 
∆ίκτυο σωληνώσεων Σταθερά c (mm) 

Χαλκός 0,8 
Μπρούντζος (ορείχαλκος) 0,8 
Κράµατα χαλκού - κασσίτερου 0,8 
Κράµατα χαλκού – νικελίου µε λιγότερο του 
10% Ni 

0,8 

Κράµατα χαλκού – νικελίου µε τουλάχιστον  
10% Ni 

0,5 

Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου 0,5 
 
Σηµειώσεις :  

1. για υγρά µε υψηλά χαρακτηριστικά διάβρωσης , ο Νηογνώµονας µπορεί να ζητήσει µια πιο υψηλή 
τιµή της σταθεράς. 

2. για διαφορετικά υλικά σωληνώσεων η τιµή της σταθεράς διάβρωσης αποφασίζεται από το  
Νηογνώµονα . 

(R.I.N.A. Part C , Ch. 1 , Sect. 10) 
ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

 
 
b  = µείωση πάχους λόγω καµπυλότητας σε (mm) , που υπολογίζεται από τη σχέση :  
 

    0  
 
2,5  

D t

ρ

×
=

×
  , όπου :  

0 , D t  = ως παραπάνω ,  

ρ  = ακτίνα καµπυλότητας  , σε (mm)  ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
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Η ακτίνα καµπυλότητας , εάν δεν διευκρινίζεται διαφορετικά , µετρούµενη στον άξονα των σωλήνων δεν θα 
είναι µικρότερη από :  
 

- 2 φορές την εξωτερική διάµετρο για σωλήνες από χαλκό  και κράµατα χαλκού 
- 3 φορές την εξωτερική διάµετρο για χαλύβδινες σωλήνες εν ψυχρώ. 

- σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ακτίνα καµπυλότητας , λαµβάνεται  0

10

t
b =  . 

 
Κριτήρια αποδοχής  
α) οι σωλήνες πρέπει να καµπυλώνονται έτσι ώστε σε κάθε εγκάρσια διατοµή η διαφορά µεταξύ της µέγιστης 
διαµέτρου και της ελάχιστης διαµέτρου µετά την καµπυλότητα δεν θα είναι µεγαλύτερη από 10% της µέσης 
διαµέτρου. Τιµές µεγαλύτερες αλλά όχι πάνω από 15% είναι επιτρεπτές στην περίπτωση σωλήνων που κατά 
τη λειτουργία δεν υπόκεινται σε σηµαντικές καµπτικές ροπές που προκύπτουν από διαστολή ή θερµική 
συστολή. 
 
β) η καµπυλότητα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το βάθος των πτυχώσεων να είναι το ελάχιστο δυνατό και να 
µην είναι µεγαλύτερο από 5% του µήκους των πτυχώσεων αυτών.      
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στη σχέση υπολογισµού του πάχους τοιχώµατος όταν πρόκειται για ευθύ   
                          σωλήνα  είναι  b  = 0 . 
 
 
a  = συντελεστής µε τον οποίο λαµβάνεται υπ΄όψιν το ποσοστό αρνητικής αντοχής της    
        κατασκευής  και είναι :  
 
    = 10 για σωλήνες  από χαλκό και κράµατα χαλκού , για χαλύβδινες σωλήνες χωρίς ραφή κατασκευασµένες 

εν ψυχρώ  και σωλήνες συγκολλητές σύµφωνα µε προδιαγραφές Νηογνώµονα.       
 
    = 12,5 για σωλήνες χωρίς ραφή κατασκευασµένες εν θερµώ. 
 
 
Πίεση υδραυλικής δοκιµής 

 
Μετά το πέρας της κατασκευής των διαφόρων δικτύων πάνω στο πλοίο , απαιτείται και διενεργείται 
υδραυλική δοκιµή όταν η πίεση υπολογισµού είναι µεγαλύτερη από 3,5 bar. 
 
Όταν η θερµοκρασία υπολογισµού δεν υπερβαίνει τους 300 0C  , η πίεση υδραυλικής δοκιµής λαµβάνεται 
µεγαλύτερη κατά 50% της πίεσης υπολογισµού :  
 

  1,5  
ή ύ

p pδοκιµ ς υπολογισµο= ×  

 
 
 
Όταν η θερµοκρασία υπολογισµού υπερβαίνει τους 300 0C  , η πίεση υδραυλικής δοκιµής λαµβάνεται : 
 
Α) για ανθρακούχους χάλυβες και για ανθρακοµαγγανιούχους χάλυβες : 
 
   2,0  

ή ύ
p pδοκιµ ς υπολογισµο= ×  
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Β) για χάλυβες µικρής περιεκτικότητας σε άλλα µέταλλα η πίεση υδραυλικής δοκιµής λαµβάνεται : 
 

100  1,5    z
ή ύ

z
p pδοκιµ ς υπολογισµο

σ

σ
= × ×   ,    όπου :  

 

100zσ = επιτρεπόµενη τάση , σε  2
N

mm
 
 
 

 ,  στους 100 0C , από πίνακα 12, σελίδα 55 

  

zσ  = επιτρεπόµενη τάση , σε 2
N

mm
 
 
 

 , στην θερµοκρασία υπολογισµού , από πίνακα 12, σελίδα 55 

 
 
 
Γ) Για σωλήνες τροφοδοτικού νερού : η πίεση υδραυλικής δοκιµής λαµβάνεται : 
 

   1,25  
ή ύ έ

p pδοκιµ ς υπολογισµο του λ βητα= ×  , ή τη µέγιστη πίεση που µπορεί  να αναπτυχθεί στους σωλήνες 

τροφοδοτικού νερού  , όποια από τις δύο είναι µεγαλύτερη. 
 
 
 
∆) Για σωλήνες υπέρθερµου  ατµού : η πίεση υδραυλικής δοκιµής λαµβάνεται  ίση µε την πίεση 
ασφαλιστικών του λέβητα η οποία συνήθως  είναι τουλάχιστον  3% της πίεσης λειτουργίας του λέβητα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ DIN 2448 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 
Υπολογισµός απωλειών πίεσης 
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∆υναµικό ιξώδες λιπαντικών  ελαίων και καυσίµων 

 

 
Υπόµνηµα διαγράµµατος :  
 

1. πολύ παχύρευστο πετρέλαιο ( )0, 98 320
kg

dm
ρ =               2. κυλινδρέλαιο υπέρθερµου ατµού = ( )0, 926 3 kg

dm
 

3. κυλινδρέλαιο κεκορεσµένου ατµού = ( ) 0, 940 3
kg

dm
     4. λάδι µειωτήρων υψηλής πίεσης = ( ) 0, 935 3

kg

dm
 

5. παχύρευστο πετρέλαιο , λάδι µειωτήρων µέσης πίεσης = ( )0, 95 3
kg

dm
   

6. λάδι µειωτήρων  = ( )0, 920 3 kg

dm
          7. λάδι κινητήρων εσωτερικής καύσεως  ( )0, 908 3

kg

dm
    

8. πετρέλαιο µέσης ρευστότητος , λιπαντικό λάδι 368 = ( )0, 950 3 kg

dm
         9. Si – λάδι = ( )1,110 3

kg

dm
   

10. λάδι κινητήρων εσωτερικής καύσεως ( )0, 907 3
kg

dm
       11. λιπαντικό λάδι  R49 = ( )0, 912 3 kg

dm
 

12. λιπαντικό λάδι  R33 =  = ( ) 0, 905 3
kg

dm
          13. λάδι  στροβίλων  = ( ) 0, 590 3

kg

dm
 

14. Si – λάδι = ( )1, 060 3
kg

dm
          15. λιπαντικό λάδι  R16 =  = ( ) 0, 903 3

kg

dm
  

16. λεπτόρευστο πετρέλαιο = ( ) 0, 930 3
kg

dm
           17. λιπαντικό λάδι  R3= ( ) 0, 890 3

kg

dm
 

18. λιπαντικό λάδι  R4= ( ) 0, 970 3
kg

dm
                          19.  καύσιµο κινητήρων Diesel DK = ( )0, 880 3

kg

dm
      

20. καύσιµο κινητήρων Diesel DKΜ = ( )0, 890 3
kg

dm
     21. βενζίνη = ( )0, 800 3

kg

dm
  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

 
Στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας , στον ΠΙΝΑΚΑ 17 α , παρουσιάζεται το διάγραµµα MOODY µε το 
οποίο µπορεί  να υπολογιστεί η τιµή του λ (συντελεστής τριβής για τον υπολογισµό των γραµµικών απωλειών 
στη σχέση 1. της σελίδας  62) 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  MOODY 

 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 17 α 
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Συνεργασία αντλίας – δικτύου 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
τότε η καµπύλη που προκύπτει από την παρακάτω σχέση   
 

 
 
είναι   η    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ. 
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Στην εξίσωση ενέργειας η οποία δίδει την χαρακτηριστική του δικτύου  , περιλαµβάνονται οι γραµµικές και 
οι τοπικές απώλειες ενέργειας . 
 
Στους επόµενους πίνακες 18 , 19 ,  20 , 21  δίδονται οι µέσες τιµές του Zζ  για διάφορα εξαρτήµατα . 
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Για κιβώτια επιστοµίων εναλλαγής , ο τιµές του  Zζ  αυξάνονται κατά 10 %. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
Τάσεις – θερµική διαστολή – ευλυγισία σωληνώσεων  
 
Οι σωληνώσεις ενός δικτύου σε λειτουργία υπόκεινται στις παρακάτω καταπονήσεις : 
 

1. τάσεις λόγω του βάρους του σωλήνα και του ρευστού που περιέχεται σε αυτόν : το βάρος του σωλήνα 
υπολογίζεται από πίνακες σε συνάρτηση µε το µέγεθος του σωλήνα .  Το βάρος του ρευστού  
υπολογίζεται από τον όγκο του ρευστού ανά µέτρο µήκους και την πυκνότητα του ρευστού στις 
συνθήκες λειτουργίας (µέσα στο σωλήνα) . Από τις φορτίσεις αυτές οι δυνάµεις και ροπές που 
προκύπτουν παραλαµβάνονται από τα στηρίγµατα . 

 
2. τάσεις από τη θερµική διαστολή   : από τη διαφορά θερµοκρασίας που υπάρχει µεταξύ των σωλήνων 

και του περιβάλλοντος γύρω από τη σωλήνωση (όπως π.χ. οι σωληνώσεις των δικτύων στο 
κατάστρωµα ενός πλοίου) , αλλά και από τις  µεταβολές της θερµοκρασίας του ρευστού που 
κυκλοφορεί µέσα στις σωληνώσεις δικτύων όπως δίκτυα ψύξης ή και δίκτυα ατµού , προκαλούνται 
συστολές και διαστολές µε συνέπεια µεταβολές του µήκους των σωλήνων.   

 
Οι επιπτώσεις θερµικής διαστολής / συστολής , εξαρτώνται από τη διαφορά της θερµοκρασίας , από το 
σχήµα της σωλήνας και από το είδος των στηριγµάτων.  
 
Για τον υπολογισµό της θερµικής διαστολής σηµασία έχουν οι ιδιότητες των υλικών και κυρίως ο 
συντελεστής γραµµικής διαστολής  α  καθώς και το µέτρο ελαστικότητας Ε.  

 
Τόσο ο συντελεστής α όσο και το µέτρο ελαστικότητας Ε εξαρτώνται από τη θερµοκρασία. 
Λαµβάνοντας σαν βασική θερµοκρασία τους 200 C , ο πίνακας 21 (σελ. 80) δίδει τη µέση τιµή του 
συντελεστή α µεταξύ των 200 C και οποιασδήποτε άλλης θερµοκρασίας. 
 

 
όπου :   
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Μηχανές πλοίου ΙΙ – Εργαστήριο   2017                                                           ∆ίκτυα και Σωληνώσεις πλοίου 
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής  Επίκ. Καθηγητής   ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

 80 
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